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ABSTRAK 

 

 

 

Perpindahan panas konveksi paksa dengan porous media adalah sebuah hal 

menarik banyak peniliti untuk melakukan penelitian, perpindahan panas ini 

menggunakan panas yang dihasilkan dari heater. Pada penlitian ini digunakan 

batu berdiameter 15 mm dengan tinggi 30 mm dan tinggi 50 mm sebagai porous 

media dengan porositas batu tinggi 30 mm sebesar 44,8 % dan tinggi 50 mm 16,9 

% yang dikemas di atas plat rata dan di uji di dalam saluran udara segiempat 

dengan kecepatan 1 m/s, 2 m/s, 3 m/s, 4 m/s, dan 5 m/s. Perpindahan panas 

konveksi terajadi pada saluran tanpa porous media lebih rendah dari pada 

menggunakan porous media batu tinggi 30 mm dan 50 mm sebesar 44,98 Watt. 

Sedangkan pada saluran dengan dengan penambahan  porous media batu tinggi 30 

mm sebesar 249,177 Watt dan batu tinggi 50 mm sebesar 171,050 Watt. Hal ini 

disebabkan oleh perbedaan ketinggian porous media batu. Berdasarkan analisis 

aliran udara pada saluran segiempat dengan penambahan porous media 

menunjukkan bahwa temperatur udara masuk (T in) dan temperatur udara keluar 

(T out) sangat berpengaruh terhadap laju perpindahan panas konveksi. Faktor 

gesekan semakin mengecil dengan bertambahnya bilangan Reynold. Semakin 

besar Bilangan Reynold maka akan  semakin besar pula Bilangan Nusselt dan 

perpindahan panas Konveksi, Serta diikuti dengan menurunnya Faktor Gesekan. 

 

Kata Kunci : Saluran, Media Berpori, Bilangan Reynold, Bilangan Nusslet 
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ABSTRAK 

 

 

 

Forced convection heat transfer with porous media is an interesting thing for 

many researchers to conduct research, this heat transfer uses the heat generated 

from the heater. In this study, stones with a diameter of 15 mm with a height of 30 

mm and a height of 50 mm were used as porous media with a porosity of 30 mm 

high stone of 44.8% and a height of 50 mm 16.9% which were packed on a flat 

plate and tested in a canal. rectangular air with velocities of 1 m/s, 2 m/s, 3 m/s, 4 

m/s, and 5 m/s. The convection heat transfer that occurs in the channel without 

porous media is lower than that of using porous media with a height of 30 mm 

and 50 mm by 44.98 Watt. Meanwhile, in the channel with the addition of porous 

media, 30 mm high stone is 249,177 Watt and 50 mm high stone is 171,050 Watt. 

This is caused by differences in the height of the porous medium of the rock. 

Based on the analysis of the air flow in the rectangular channel with the addition 

of porous media, it shows that the inlet air temperature (T in) and the outlet air 

temperature (T out) greatly affect the convection heat transfer rate. The friction 

factor decreases with increasing Reynolds number. The greater the Reynolds 

number, the greater the Nusselt number and convection heat transfer, and 

followed by a decrease in the friction factor. 

 

Keywords: Channels, Porous Media, Reynold Number, Nusslet Number 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perpindahan panas merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem 

teknologi pada masyarakat modern ini. Tapi dalam beberapa tahun terakhir 

mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dikarenakan energi yang 

dibutuhkan semakin meningkat, sehingga hampir semua proses industri 

melibatkan perpindahan panas. Perpindahan panas merupakan proses peristiwa 

mengalirnya energi berupa panas akibat adanya perbedaan suhu diantara benda 

dan material. Terdapat beberapa jenis dari perpindahan panas yang digunakan 

pada penerapan industri yaitu konduksi (conduction) atau hantaran, konveksi 

(convection) atau rambatan, radiasi (raditation) atau pancaran. 

Salah satu jenis perpindahan panas yang digunakan ialah perpindahan 

panas konveksi. Dimana perpindahan panas ini menggunakan panas yang 

dihasilkan dari heater. (Mahgoub, 2013) Setelah meneliti tentang perpindahan 

panas konveksi paksa non-Darcian dari plat datar yang diletakkan media berpori 

yang dikemas dengan partikel berbentuk bola dengan berbagai diameter batuan, 

kelerang 11 mm dan bola baja 11 mm dengan masing masing porositas 0,17, 0,34, 

dan 0,31. Porositas bergantung pada jenis bahan, ukuran bahan, distribusi pori, 

sementasi, riwayat diagenetik, dan komposisinya. Porositas bebatuan umumnya 

berkurang dengan bertambahnya usia dan kedalaman. 

(Sakr, et.all, 2007) meneliti tentang perpindahan panas konveksi pakasa 

pada plat panas miring yang di letakan dibawah porous media dengan 

menggunakan porous media PVC, kaca, dan baja iya menyimpulkan bawah 

keberadaan porous media yang di kemas akan meningkatkan koefisien 

perpindahan panas, koefisien perpindahan panas meningkatkan bilangan Reynold.  

Pada penelitian ini akan menganalisis perpindahan panas pada saluran 

dengan penambahan porous media dengan variasi kecepatan udara mengaliri pada 

saluran udara. Dimana penelitian ini menggunakan saluran segi empat dengan 

pengujian pada porous media batu. Besaran lain untuk menunjukkan laju 

perpindahan panas dapat dinyatakan dalam bilangan tanpa dimensi yaitu bilangan 
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Nusselt. Hasil dari pengujian ini akan ditampilkan dalam hubungan kecepatan 

terhadap penurunan temperatur dan bilangan Reynold terhadap bilangan Nusselt. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh perpindahan 

panas pada saluran dengan penambahan porous media yang berbeda yaitu  

tinggi batu 30 mm dengan tinggi batu 50 mm. 

 

1.3 Ruang Lingkup  

Adapun ruang lingkup pada penelitian tugas akhir ini adalah:  

1. Porous media yang diguanakan adalah batu. 

2. Pengujian dengan tinggi batu 30 mm dan tinggi batu 50 mm. 

3. Penelitain ini menggunakan alat saluran udara segiempat dengan 

penambahan porous media. 

4. Parameter yang divariasikan adalah kecepatan aliran udara yang masuk 

yaitu sebesar 1 m/s, 2 m/s, 3 m/s, 4 m/s, 5 m/s. 

 

1.4 Tujuan  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah : 

1. Untuk menganalisis perpindahan panas konveksi, koefisien perpindahan 

panas konveksi, penurunan tekakanan dan faktor gesekan yang terjadi 

pada saluran dengan penambahan porous media. 

2. Untuk membandingkan perpindahan panas konveksi pada saluran tanpa 

porous media, dengan saluran menggunakan porous media batu tinggi 30 

mm dan tinggi 50 mm. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian tugas akhir ini adalah:  

1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi para peneliti 

lain yang ingin mendalami tentang perpindahan panas pada saluran 

segiempat dengan penambahan porous media 
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2. Untuk memberikan kepada pembaca tentang perpindahan panas pada 

saluran dengan penambahan porous. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Sara, et al (2001) melakukan penelitian tentang peningkatan perpindahan 

panas dan penurunan tekanan diatas sebuah permukaan datar yang diberi halangan 

halangan pejal (solid blocks) berpenampang persegi berlubang dalam saluran 

segiempat. Saluran segiempat terbuat dari kayu dengan panjang 2000 mm dan 

mempunyai ukuran tinggi 80 mm dan lebar 160 mm Plat dasar terbuat dari 

aluminium dengan tebal 2 mm, lebar 140 mm dan panjang 320 mm. 

Istanto, T., & Rokhadi, A. W. (2011) Melakukan penelitian Saluran udara 

segiempat dibuat menggunakan triplek berlapiskan melamin dengan dengan 

rangka dari kayu, dengan spesifikasi dimensinya adalah 150 mm x 75 mm x 2000 

mm. Pemanas elektrik (heater) dibuat dari lilitan pita nikelin dengan panjang 4 m, 

lebar 3 mm,dan tebal 1,3 mm yang dililitkan pada kertas mika tahan panas dengan 

dimensi panjang 200 mm, lebar 150 mm, dan tebal 1 mm. Spesimen terdiri atas 

plat dasar (base plate)dengan panjang 200 mm, lebar 150 mm, tebal 6,5 mm. Plat 

dasar terbuat dari bahan duralumin. Pengujian dilakukan dengan variasi kecepatan 

aliran udara masuk antara 0,5 – 6 m/s. 

Theeb, A. H. F., & Abdullah, M. (2019) Melakukan penilitian udara 

diambil pada suhu kamar darilaboratorium dengan blower sentrifugal 1100W 

pada 2800 rpm yang terletak di ujung hilir, kemudian masuk kebagian saluran 

masuk dari saluran persegi panjang. Saluran tersebut memiliki panjang 3 m dan 

dibagi menjadi tigabagian, bagian pertama memiliki panjang (200 cm) untuk 

memastikan aliran berkembang sepenuhnya. Bagian tes adalah (50 cm)panjang 

dan bagian keluar (50 cm). Penampang saluran berukuran lebar 40 cm kali 4 

cm.Pemanas tipe pelat datar telah digunakan untuk menyediakan permukaan 

bawah pelat uji dengan fluks panas yang seragam.Pemanas ini dibentuk dari 

lembaran Mika dan strip kawat listrik dengan tahanan tinggi dibagi menjadi lima 

bagian.Pemanas diikuti oleh (50 mm) ketebalan lapisan isolasi serat (Ceramic 

Fiber Blankets SE / TEKFIBER). 
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2.2 Porous Media  

Porous Media adalah suatu fasa padat kontinu ysng memiliki ruang kosong 

yang banyak, atau pori-pori di dalamnya. Pada sistem porous media , air tanaha 

mengalir melalui rongga antar butir yang erdapat dalam suatu batuan misalnya 

batu pasir dan batuan alluvial. Ruang kosong (pori-pori) memungkinkan adanya 

aliran dari satu atau lebih cairan melalui materi. Dalam situasi yang paling 

sederhana yaitu aliran fase tunggal, pori jenuh dengan cairan. Pada aliran dua fase, 

cairan dan gas mengisi pori ( Donald, 2013). Ruang yang kosong adalah fraksi 

dari volume aliran yang ditempati gas. 

Dalam media berpori alami, distribusi pori terbentuk denganukuran yang 

tidak teratur. Contoh media berpori di alam pasir pantai, batu pasir, kapur, kayu, 

dan paru-paru manusia.Contoh media berpori buatan manusia adalah keramik, 

bahan komposit, dan busa logam tinggi porositas. Pada skala mikroskopis, 

properti aliran (kecepatan, tekanan, dll) akan tidak teratur. Tapi dalam 

eksperimen, properti aliran yang melintasi pori-pori diasumsikan seperti sifat 

aliran dalam skala makroskopik dengan propertinya berubah secara teratur dalam 

ruang dan waktu.Sehingga analisa secara teori memungkinkan (Donald, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Contoh media berpori (a) pasir pantai, (b) batu pasir, (c) kapur, (d) 

roti gandum, (e) kayu, dan (f) paru- paru manusia (Donald, 2013) 
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Bagaimana mangasumsikan aliran melalui struktur berpori adalah cara 

penyelesaian untuk mendekati struktur aliran sebenarnya (Bejan, 2004). Ketika 

jaraknya pendek, pengamat hanya melihat satu atau dua saluran, atau satu atau 

dua pori terbuka atau tertutup. Dalam hal ini, adalah mungkin untuk 

menggunakan mekanika fluida konvensional dan transfer panas konvektif untuk 

menggambarkan apa yang terjadi di setiap titik dari ruang fluid dan solid. Ketika 

jarak besarnya sehingga ada banyak saluran dan pori, kompleksitas dari jalur 

aliran mengesampingkan pendekatan konvensional. Dalam batas ini, volume rata-

rata dan pengukuran secara menyeluruh misalnya, permeabilitas dan 

konduktivitas, berguna dalam menggambarkan aliran dan menyederhanakan 

deskripsi. Insinyur fokus lebih dalam pendekatan perancanganpenurunan skala 

pori, untuk menyelesaikan masalah diatas. Tantangan tidak hanya untuk 

menggambarkan struktur kasar berpori, tetapi juga untuk mengoptimalkan elemen 

aliran (Donald, 2013). 

Cara biasa yakni menurunkan persamaan yang mengaturvariabel 

makroskopik untuk mendapatkan persamaan standar fluida dengan volume rata-

rata. Ada dua cara untuk melakukan parata-rataan yaitu spasial dan statistik. 

Dalam pendekatan spasial, sebuah variabel makroskopik didefinisikan sebagai 

rata-rata yang mewakili repesentative elemetary volume (r.e.v). Operasi ini 

menghasilkan nilai variabel yang pada pusat r.e.v. Hal mengasumsikan bahwa 

hasilnya adalah independen dari ukuran r.e.v. Panjang skala r.e.v. jauh lebih besar 

dari skala pori, tapi jauh lebih kecil dari skala aliran makroskopik (Gambar 2.2). 

Dalam pendekatan statistik, rata-rata dari kemungkinan struktur pori ekuivalen 

secara makroskopik. Kesulitannya adalah biasanya informasi statistik hanya 

didasarkan pada sampel tunggal, dan ini hanya mungkin jika homogenitas statistik 

(stasioneritas) diasumsikan. Jika fokus dengan menurunkan hubungan antara 

properti aliran terhadap jarak dan tidak mempedulikan fluktuasi yang terjadi, 

maka hasil yang diperoleh degan menggunakan dua pendekatan pada dasarnya 

sama (Donald, 2013). 
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Gambar 2.2 Ilustustrasi elemen volume representatif (Donald, 2013) en v 

esentat onald, 2013) 

(Mahgoub, 2013) Telah meneliti tentang Perpindahan panas konveksi paksa non-

Darcian dari pelat datar yang diletakkan media berpori yang dikemas dengan 

partikel berbentuk bola dengan berbagai diameter batuan, kelerang 11mm dan 

bola baja 11 mm dengan masing masing porositas 0,17, 0,34, dan 0,31.Porositas 

adalah ukuran dari ruang kosong di antara material, dan merupakan fraksi dari 

volume ruang kosong terhadap total volume, yang bernilai antara 0 dan 1, atau 

sebagai persentase antara 0-100%. Istilah ini digunakan di berbagai kajian ilmu 

seperti geologi, geofisika, farmasi, teknik manufaktur, ilmu tanah, metalurgi, dan 

sebagainya.Porositas () adalah perbandingan volume rongga-rongga pori 

terhadap volume total seluruh batuan, perbandingan ini biasanya dinyatakan 

dalam : 

  

100x
bebatuanselurutotalvolume

porironggaronggavolume 
 % 

    

100x
v

vv

t

st  %        (2.1) 

Dimana 
sv  adalah volume solid yang di ukur yang menempati bagian uji media 

berpori terhadap kepadatannya dan tv  adalah volume total bagian uji media 
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berpori. Porositas bergantung pada jenis bahan, ukuran bahan, distribusi pori, 

sementasi, riwayat diagenetik, dan komposisinya. Porositas bebatuan umumnya 

berkurang dengan bertambahnya usia dan kedalaman. Namun hal yang 

berlawanan dapat terjadi yang biasanya dikarenakan riwayat temperatur bebatuan. 

 Pemilahan (sorting) adalah cara dalam memilih berbagai macam besar 

butir. Dengan demikian rongga yang terdapat di antara butiran besar akan diisi 

butiran yang lebih kecil lagi sehingga porositasnya berkurang. Yang di tunjukan 

pada gambar 2.3. 

Gambar 2.3 pemilihan media berpori(Nurwidyanto, 2006) 

 Porositas primer yaitu porositas yang terbentuk saat pembentukan 

batuannya. saat proses sedimentasi butiran batuannya akan terdapat rongga 

diantara butiran-butiran tersebut.rongga - rongga tersebut merupakan porositas 

primer. porositas sekunder yaitu porositas yang terbentuk karena proses geologi 

yang dialami oleh batuan yang sudah jadi sehingga mengakibatkan terbentuknya 

space yang dapat menjadi porositas yang baru.  

 

2.3 Pemanas listrik 

 Panas yang dihasilkan oleh elemen pemanas listrik yang bersumber dari 

kawat ataupun pita bertahanan listrik tinggi (Resistance Wire) biasanya bahan 

yang di gunakan adalah nikelin yang dialiri arus listrik pada kedua ujungnya dan 

dilapisi oleh isolator yang mampumeneruskan panas dengan baik hingga aman 

jika digunakan. (Rokhadi, 2015) Melakukan penelitian Saluran udara segiempat 

dibuat menggunakan triplek berlapiskan melamin dengan dengan rangka dari 

kayu, dengan spesifikasi dimensinya adalah 150 mm x 75 mm x 2000 
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mm.Denganpemanas elektrik (heater) dibuat dari lilitan pita nikelin dengan 

panjang 4 m, lebar 3 mm,dan tebal 1,3 mm yang dililitkan pada kertas mika tahan 

panas dengan dimensi panjang 200 mm, lebar 150 mm, dan tebal 1 mm. Spesimen 

terdiri atas plat dasar (base plate)dengan panjang 200 mm, lebar 150 mm, tebal 

6,5 mm. Plat dasar terbuat dari bahan duralumin. Pengujian dilakukan dengan 

variasi kecepatan aliran udara masuk antara 0,5 – 6 m/s. 

Untuk Tahanan pemanas listrik dapat dicari dengan menggunakan persamaan : 

        (2.2) 

Sedangkan untuk daya pemanas yang dihasilkan pemanas menggunakan 

perersamaan: 

 

       (2.3) 

 

Faktor daya, Cos  adalah 0,98 untuk beban resistif (pemanas) saat ini. Juga, total 

panas yang hilang oleh radiasi ke lingkungan dan oleh konduksi melalui lapisan 

isolasi dihitung dalam rentang parameter yang diuji, dan total panas yang 

hilang(Sakr, et.all, 2007). (Qloss) dapat dicari dengan persamaan : 

Qloss = Q konduksi + Q radiasi                                                                (2.4) 

2.4 Perpindahan Panas 

Perpindahan panas merupakan ilmu untuk meramalkan perpindahan energi 

dalam bentuk panas yang terjadi karena adanya perbedaan suhu diantara benda 

atau material. Dalam proses perpindahan energi tersebut tentu ada kecepatan 

perpindahan panas yang terjadi, atau yang lebih dikenal dengan laju perpindahan 

panas. Ilmu perpindahan panaas juga merupakan ilmu untuk meramalkan laju 

perpindahan panas yang terjadi pada kondisi-kondisi tertentu. Perpindahan kalor 

dapat didefinisikan sebagai suatu proses berpindahnya suatu energi (kalor) dari 

suatu tempat ke tempat akibat adanya perbedaan temperatur. Ada tiga bentuk 

mekanisme perpindahan panas yang diketahui, yaitu konduksi, konveksi, dan 

radiasi.(J.P. Holman,2010). 

 

IVRm /

mR

CosV
qt




2
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2.4.1 Perpindahan Panas Konduksi 

Perpindahan panas secara konduksi adalah suatu energi berupa panas yang 

terjadi pada benda atau medium yang diam (padat) bertemperatur tinggi ke bagian 

benda yang bertemperatur pada penda tersebut.Dalam aliran panas konduksi, 

perpindahan energi terjadi karena hubungan molekul secara langsung tanpa 

adanya perpindahan molekul yang cukup besar. Bila molekul – molekul di satu 

daerah memperoleh energi kinetic rata – rata yang lebih besar dari pada energi 

kinetik yang dimiliki oleh molekul – molekul disekitarnya, sebagaimana yang 

diwujudkan pada benda yang berbeda temperatur, maka molekul – molekul yang 

memiliki energi lebih besar tersebut akan memindahkan sebagian energinya ke 

molekul – molekul didaerah temperature tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.2.4.Perpindahan Panas Konduksi (J.P Holman,2010) 

 

 Jika pada suhu benda terdapat gradien suhu (temperatur gradient),menurut 

pengalaman akan terjadi perpindahan panas dari bagian bersuhu tinggi ke bagian 

bersuhu rendah. Dikatakan bahwa energi berpindah secara konduksi (conduction) 

atau hantaran dan bahwa laju perpindahan kalor itu berbanding dengan gradien 

suhu normal : 

dx

dT
kAq           (2.5) 
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 Pada umumnya kondoktivitas termal sangat tergantung pada suhu.jika 

aliran panas dinyatakan dalam CmW / . Laju panas dan nilai kondutivitas termal 

menunjukkan berapa cepat panas mengalir dalam bahan tertentu.Dan setiap benda 

memiliki konduktivitas termal yang berbeda beda, seperti terlihat pada tabel 2.1 

dibawah ini.  

 

2.4.2 Perpindahan panas konveksi 

Proses perpndahan panas secara konveksi adalah suatu benda padat 

berhubungan (kontak) dengan fluida yang berbeda suhunya,akan terjadi 

perpindahan panas dari benda bersuhu tinggi ke fluida bersuhu lebih rendah ( atau 

sebaliknya jika suhu fluida lebih tinggi). Salah satu hukum dalam penghantaran 

panas yang tertua adalah hukum pendingin newton. Hukum ini menyatakan 

bahwa fluks panas (head flux),yang di defenisikan sebagai laju perpindahan panas 

perluas satuan, pada suatu permukaan padatan yang berhubungan (kontak) dengan 

fluida adalah sebanding dengan perbedaan suhu permukaan benda padat Ts dan 

suhu fluida sekeliling Tf. Dengan q adalah fluks panas. Jika kita memasukkan 

faktor keseimbangan, yaitu koofisien perpindahan panas konveksi h, maka 

besarnya aliran panas konveksi dapat dinyatakan sebagai : 

 sTThAq    
(2.6) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Perpindahan Panas Konveksi (J.P Holman,2010) 

 

Perpindahan panas konveksi sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat fluida 

seperti viskositas dinamik 𝜇, konduktifitas termal k, densitas 𝜌, dan kapasitas 

panas 𝑐𝑝, serta kecepatan fluida V.Konduktifitas termal fluida dan laju aliran 
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massa memegang peranan penting dalam perpindahan energi konveksi (Umurani 

& Muharnif, 2019). Laju perpindahan panas konveksi dapat dinyatakan dengann : 

TAhq  ..          (2.7) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Perpindahan panas ke fluida yang mengalir di dalam saluran adalah 

sama dengan kenaikan energi fluida Haryanto, A. (2015). 

Perpindahan kalor konveksi bergantung pada viskositas fluida di samping 

ketergantungannya kepada sifat-sifat termal fluida itu (konduktivitas termal, kalor 

spesifik, densitas). Hal ini dapat dimengerti karena viskositas mempengaruhiprofil 

kecepatan, dan karena itu mempengaruhi laju perpindahan panas di daerah 

dinding(Shahanwajet.al,2015). 

Untuk perpindahan panas konveksi di dalam saluran udara  dapat dihitung dengan 

persamaan : 

)(.. outinconv TTCpmq 
       

(2.8) 

 

2.4.3 Perpindahan Panas Radiasi 

Perpindahan panas radiasi adalah proses mengalirnya panas dari benda 

bertemperatur tinggi ke bertemperatur rendah masing – masing benda berada di 

dalam ruang yang sama, bahkan jika terdapat diruang hampa diantara benda – 

benda tersebut. Energi panas radiasi mengenai suatu bahan, maka sebagian radiasi 

akan di pantulkan, sebagian lain diserap oleh bahan dan sebagian lainnya 

diteruskan kebagian yang lain. Menghitung besarnya energy radiasi dapat 

digunakan persamaan. 

4.. TAqrad                                                                                    (2.9) 
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Gambar 2.7 Perpindahan Panas Radiasi (J.P Holman,2010) 

Dimana q ialah konstanta proporsional dan disebut konstanta stefan 

boltzman dengan nilai 5,67 𝑥10−8𝑊/𝑚2.𝐾4. Persamaan diatas disebut hukum 

stefan boltzman tentang radiasi thermal, dan berlaku hanya untuk benda hitam. 

2.5 Konduktivitas Termal 

Koefisien termal (k) didefinisikan sebagai laju perpindahan panas pada 

suatu benda dengan suatu gradien temperatur. Dengan kata lain konduktivitas 

termal menyatakan kemampuan bahan menghantarkan kalor. Koefisien 

konduktivitas termal (k) merupakan formulasi laju panas pada suatu benda dengan 

suatu gradien temperatur.Nilai konduktivitas termal sangat berperan penting untuk 

menentukan jenis dari penghantar yaitu konduksi yang baik atau buruk. 

Bahan yang mempunyai konduktivitas yang baik disebut dengan 

konduktor, misalnya logam.Sedangkan bahna yang mempunyai konduktivitas 

jelek disebut isolator, misalnya asbes, wol, dsb. Suatu bahan dikatakan konduktor 

apabila bahan tersebut mempunyai nilai k yang besar yaitu > 4.15 W/m°C, 

biasanya bahan tersebut terbuat dari logam.Sedangkan untuk isolator mempunyai 

nilai k < 4.01 W/m°C, biasanya bahan tersebut terbuat dari bahan bukan 

logam.Nilai konduktivitas termal penting untuk menentukan jenis dari penghantar 

yaitu konduksi panas yang baik (good conductor) untuk nilai koefisien 

konduktivitas termal yang besar dan penghantar panas yang tidak baik (good 

isolator) untuk nilai koefisien panas yang kecil.Pada table 2.1 kita melaksanakan 

pengukuran dalam percobaan untuk menentukan konduktivitas termal berbagai 

bahan. 
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Tabel 2.1 Nilai Kondutivitas Termal Beberapa Bahan 

 

Bahan 

Konduktivitas 

termal 

K 

Panas 

spesifik 

W/m℃ J/Kg℃ 

Logam  Perak ( murni ) 

Tembaga ( murni ) 

Almunium(murni ) 

Nikel ( murni ) 

Besi ( murni ) 

Baja karbon 1 % C 

 

410 

385 

202 

93 

73 

43 

 

234 

383,1  

896 

445,9 

452 

473 

Bukan logam  Kuarasa  

Magnesit  

Batu pasir  

Kaca 

Kayu mapel 

 

41,6  

4,15 

1,83 

0,78 

0,17 

820 

1130 

710 

880 

240 

Zat cair  Air raksa  

Air  

8,21 

0,556 

1430 

4225 

Gas  H 

He 

Udara 

Uap air jenuh 

0,175 

0,141 

0,024 

0,0206 

14314 

5200 

1005 

2060 

( J.P Holman, 2010) 

 

2.6 Bilangan reynold 

Bilangan Reynolds adalah rasio antara gayainersia terhadap gaya 

viskositas  yang menjumlahkan hubungan kedua gaya tersebut dengan suatu 

kondisi aliran tertentu. Bilangan ini digunakan untuk mengidentikasikan jenis 

aliran yang berbeda, misalnya laminar dan turbulen(Tanno et al., 2010). 

 

Gambar 2.8 Aliran Laminar  
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 Biasanya bilangan Reynold pada angka Re<2000 merupakan batas aliran 

laminer dan angka lebih besar dari Re>4000 dikatakan sebagai aliran turbulen. 

Sperti ditunjukan pada gam 

bar (2.4) dan (2.5) sedangkan Reynold di antara keduanya dikatakan aliran 

transisi. 

Gambar 2.9 Aliran Turbulen  

 Bilangan Reynold juga merupakan salah satu bilangantak berdimensi yang 

paling penting dalam mekanika fluida(Wang et al., 2017).Dan digunakan seperti 

halnya dengan bilangan tak berdimensi lain, Bilangan Reynold dapat di cari 

menggunakan persamaan : 




h

Du..
Re            (2.10) 

 Bilangan reynold dapat di cari dengan sebelumnya mencari temperatur 

rata-rata fluida (temperatur film) : 

2

outin
f

TT
T


         (2.11) 

 Bilangan Nu merupakan fungsi universal dari bilangan Re. Apabila fungsi 

bilangan Re diketahui, maka dapat digunakan untuk menghitung nilai Nu untuk 

fluida, nilai kecepatan, dan skala panjang yang berbeda. 

 

2.7 Bilangan Nusselt 

Bilangan Nusselt adalah rasio pindah panaskonveksi dan konduksinormal, 

yaitu pada suatu titik terjadinya perpindahan panas secara konveksi dan konduksi 

secara bersamaan.Besarnya kalor yang dilepaskan secara konveksi sama dengan 

perpindahan kalor yang dilepaskan secara konduksi, secara umum bilangan 

Nusselt pada aliran bebas dapat di hitung dengan persamaan : 

f

uL
k

Lh
N

.
           (2.12) 
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 Bilangan Nusselt menunjukan peningkatan relatif perpindahan panas 

konveksi melalui lapisan fluida dibandingkan konduksi konduksi melintasi lapisan 

fluida yang sama.Makin besar angka Nusselt berarti perpindahan panas koveksi 

makin efektif. Rumus diatas dipakai untuk menghitung bilangan Nusselt plat rata 

pada  aliran bebas berdasarkan (J.P. Holman 2010). Sedangkann bilangan Nusselt 

pada aliran di dalam saluran udara menggunakan persamaan : 

f

h
uL

k

Dh
N

.
          (2.13) 

Untuk Bilangan Nusselt pada aliran turbulen di dalam saluran udara dapat 

merujuk pada persamaan Dittus Boelter :  

4,08,0 PrRe023,0
k

Dh
Nul h

      (2.14) 

(Agus Hrianto, 2015) Menyatakan bahwa aliran di bahwa pipa laminer 

atau turbulen, bergantungan pada kondisi aliran.Kebanyakan aliran didalam 

praktek adalah turbulen.Aliran laminar terjadi jika fluidanya kental didalam 

saluran yang kecil. Untuk aliran di dalam tak bundar (noncircular), Angka 

Reynolds, juga angka Nusselt, dan faktor di gesekan hitung menggunakan 

diameter hidraulik Dh yang didefinisikan sebagai: 

P

A
Dh C

4


        
 (2.15)

 

di mana AC  adalah luas penampang dan p adalah perimeter (keliling) saluran 

 

 

 

 

 

Gambar 2.30 Diameter hidraulik bentuk saluran atau kanal: segi empat Haryanto 

A. 2015) 

Untuk saluran udara segiempat, diameter hidrolik, Dh , dihitung dengan 

persamaan: 
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)(.2

..44

b

b
h

wH

wH

P

A
D


 (2.16) 

Bilangan Nu merupakan fungsi universal dari bilangan Re. Apabila fungsi 

bilangan Re diketahui, maka dapat digunakan untuk menghitung nilai Nu untuk 

fluida, nilai kecepatan, dan skala panjang yang berbeda. 

2.8 Bilangan Prandtl 

Bilangan Prandtl adalah salah satu bilangan tak berdimensi (Pr) yang 

bekerja pada ketebalan relatif lapisan batas kecepatan dan lapisan batas termal. 

  

2.9 Faktor Gesekan  

Penelitian penurunan tekanan (pressure drop) sepanjang seksi uji dalam 

saluran  diukur di bawah kondisi aliran panas. Pengukuran ini dikonversi ke faktor 

gesekan (friction factor), f. Faktor gesekan ditentukan dari nilai pengukuran 

penurunan tekanan, p  , sepanjang seksi uji menggunakan persamaan : 
































2

2V

D

L

P
f

h



       (2.17)
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BAB 3 

METODOLOGI 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

3.1.1 Tempat  

Adapun tempat dilakukannya penelitian “Analisis Perpindahan Panas Pada 

Saluran Dengan Penambahan Porous Media” di laboratorium Teknik Mesin 

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jalan Kapten 

Muchtar Basri No.3 Medan. 

 

3.1.2 Waktu 

Waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu di mulai tanggal di sah kannya 

usulan judul penelitian oleh Ketua Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan akan di kerjakan selama kurang 

lebih 6 bulan sampai di nyatakan selesai. 

Tabel 3.1 jadwal dan kegiatan saat melakukan penelitian 

No Kegiatan Waktu (Bulan) 

1 2 3 4 5 6 

1 Pengajuan judul       

2 Studi literarut       

3 Penyediaan alat dan bahan       

4 Penulisan proposal BAB 1 

s/d BAB 3 

      

5 Seminar proposal       

6 Perancangan desain saluran 

dengan penambahan 

porous media 

     

 

 

7 Menganalisa perpindahan 

panas saluran dengan 

penambahan porous media 

      

8 Penulisan laporan akhir       

9 Seminar hasil dan sidang 

sarjana 
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3.2 Bahan dan Alat 

3.2.1 Bahan  

Adapun bahan yang di gunakan dalam pembuatan alat ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Triplek Melamin 

Triplek melamin digunakan untuk membuat saluran segiempat dengan 

ukuran 150 mm x 75 mm dan panjang 2000 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Triplek melamin  

2. Besi siku berlubang 

 Besi siku berlubang digunakan untuk rangka saluran segiempat dan 

komponen lainnya. Besi yang digunakan untuk rangka saluran segiempat 

yaitu besi siku berlubang 30 x 30 mm,dan tebal 1,2 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Besi siku berlubang 
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3.2.2 Alat penilitian  

 Adapun alat yang digunakan pada penilitian adalah sebagai berikut: 

1. Saluran udara segiempat 

Saluran udara segiempat dibuat menggunakan triplek berlapiskan 

melamindengan rangka dari kayu, dimana dengan spesifikasi dimensi 

penampang bagian dalam dari saluran udara segiempat adalah 150 mm x 

75 mm dan panjang 2000 mm.Seperti pada gambar 3.6. Saluran udara 

segiempat ini dilengkapi dengan: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Alat penilitian pada saluran segiempat 

2. Plat Datar Alumanium 

 Permukaan pemanas terbuat dari plat aluminium yang memiliki 

dimensi panjang 200 mm dan lebar 150 mm, dengan ketebalan 1mm. Plat 

alumunium terletak berada di atas pemanas listrik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Plat Alumunium 
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3. Pemanas Listrik (Electric Heater). 

 Pemanas listrik terbuat dari lilitan pita nikelin dengan diameter 0,5 mm 

dan panjang 10.000 mm yang dililitkan pada kertas mika tahan panas 

sebanyak 42 lilitan dengan dimensi panjang 180 mm, lebar 130 mm, dan 

tebal 1 mm. Pemanas litrik dipasang  tepat dibawah di bawah plat 

alumunium dan dilapisi dengan mika tahan panas yang terletak di antara plat 

dan pemanas . 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Pemanas Listrik (electric heater) 

4. Isolasi Asbes 

 Isolasi asbes diletakkan di bawah pemanas listrik,berfungsi untuk 

memberikan isolasi pada pemanas, 

Gambar 3.6 Isolasi Asbes 
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5. Pelurus Aliran Udara (Flow Straightener) 

Terbuat dari sedotan plastik berdiameter 5 mm, panjang 200 mm yang 

disusun sedemikian sehingga membentuk segiempat dengan dimensi 150 

mm x  75 mm , dipasang pada bagian udara masuk ke saluran udara 

segiempat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Pelurus Aliran Udara (Flow Straightener) 

6. Manometer tipe U 

Manometer digunakan untuk mengukur penurunan tekanan udara  

yang terjadi antara sisi masuk dan sisi keluar seksi uji. Manometer pipa U 

terbuat dari selang plastik berdiameter 5 mm yang kedua ujungnya 

ditempatkan pada awal dan akhir dari seksi uji sejarak 250 mm, sehingga 

dapat mengukur besarnya beda tekanan yang terjadi antara keduanya. 

Fluida yang digunakan dalam manometer ini adalah solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Manometer tipe U 
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7. Dimmer  

Dimmer adalah sebuah rangkaian komponen elektronika dari input 

sinyal AC kemudian sinyal tersebut diproses Menjadi sinyal AC Phase 

maju dari pada sinyal AC inputan, yang menyebabkan Penurunan Daya 

(Watt). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Dimmer 

8. Porous Media  

Porous Media yang digunakan adalah  batu yang mencakup padat, dan 

memiliki dimensi panjang 200mm, lebar 150 mm, tinggi 30 dan tinggi 

50mm.yang disusun dengan jaring kawat dan ditempatkan di atas pelat 

datar. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Porous Media 30 mm 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Porous media 50 mm 
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3.3 Bagan alir penilitian 

Bagan Alir Penelitian dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Persiapan: 

Alat penilitian udara segiempat lengkap dengan seksi uji 

Variasi :Kecepatan udara : 1 m/s, 2 m/s, 3 m/s, 4 m/s, 5 

m/s 

Kesimpulan  

Hasil analisa untuk tiap variasi data 

ya 

Analisa data: 

 Laju perpindahan panas konveksi (Qconv) 

 Koefisien perpindahan panas konveksi rata-rata )(h  

 Bilangan Nusselt rata-rata (Nu) 

 Bilangan Reynolds (Re 

 Faktor Gesekan (f) 

 

Selesai   

Perpindahan  panas tanpa porous media dan 

menggunakan penambahan porous media 

 

Pengujian porous media batu tinggi 30 mm dengan tinggi 
50 mm 

tidak 
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3.4 Rancangan alat penelitian 

 Skema Alat Penelitian 

Pada gambar sketsa 3.12 menunjukkan ukuran pada saluran yang 

berbentuk segiempat. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Sketsa alat penelitian 

Bagian Bagian Komponen Alat Penelitian 

Pada penelitian Perpindahan panas pada saluran segiempat, udara akan 

masuk pada bagian depan saluran yang dimana udara tersebut di hisap oleh 

blower dan melewati media berpori batu yang telah di panaskan oleh heater, 

udara akan melewati pada saluran yang berfungsi untuk memperlambat laju 

udara yang terjadi pada saluran segi empat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Bagian – bagian komponen alat penelitian 
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Bagian-bagian alat   

1. Blower  

2. Thermocouple digital  

3. Saluran segiempat dengan  

4. Rumah heater  

5. Dimmer  

6. Voltmeter  

7. Amperemeter digital  

8. Speed controller  

Porous media 

Porous media yang digunakan adalah  batu yang mencakup padat, 

yang disusun dengan jaring kawat dan di tempatkan di atas pelat datar pada 

heater sebagai pemanas yang di aliri oleh listrik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.27 Porous media 

 

3.5 Prosedur penelitian 

 Pengujian dilakukuan di dalam saluran udara persegi empat dengan 

melakukan pengukuran eksperimental pada pemanas yang diatur pada tegangan 

45 Volt. menghitung porositas porous media benda uji, Setelah kondisi tunak 

tercapai, mencatat suhu pada pada plat rata dan suhu udara sekitar. Menghitung 

koefisien perpindahan panas lokal dihitung oleh daya listrik yang dihasilkan dari 

pemanas. daya listrik dari pemanas ditentukan dari tegangan yang di ukur dan 
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hambatan pemanas yang dikur dengan faktor daya , Cos ∅,adalah 0,98. 

Menghitung bilang Reynold dan bilangan Nusslet berdasarkan aliran udara, serta 

menghitung perpindahan panas Konveksi, menghitung penurunan tekanan dan 

faktor gesekan. 

 

3.5.1 Langkah Persiapan 

 Memastikan bahwa porous media dan seluruh alat yang digunakan dalam 

pengujian, seperti fanhisap, saluran udara, seksi uji,pemanas, dimmer, 

manometer dan alat pendukung lainnya telah terpasang dengan benar dan 

berfungsi dengan baik. Memastikan termokopel pengukur temperatur udara 

masuk dan keluar telah terhubung kethermometer digital serta termokopel 

pengukur temperatur pada base plat  telah terpasang dengan benar. 

 

3.5.2 Langkah Percobaan  

Adapun langkah-langkah prosedur percobaan sebagai berikut : 

1. Memasang porous media ke dalam saluran udara 

2. Menghubungkan semua thermocouple dengan thermometer 

3. Menghidupkan Heater dengan mengatur tegangan pada 45 volt  

4. Tunggu temperatur pada base plat dalam kondisi tunak (steady state) 

5. Mengukur temperatur permukaan base plat 

6. Menghidupkan blower fan dan mengatur kecepatan udara pada 1 m/s 

menggunakan speed controler 

7. Mencatat seluruh data temperatur dan perbedaan ketinggian manometer 

pada setiap 3 menit sekali selama 15 menit  

8. Mencatat tegangan listrik dan arus listrikyang mengalir pada heater dan 

fan hisap 

9. Matikan heater dan fan hisap setelah mengambil data 

10. Ulangi percobaan untuk kecepatan variasi udara yang lain (1 m/s,  2 m/s ,3 

m/s,4 m/s,5 m/s ) 

11. Mengulangi percobaan dengan mengganti porous media yang berbeda  

12. Matikan semua alat setelah mengambil data penelitian  
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BAB 4 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Perhitungan Data Perpindahan Panas Pada Saluran Tanpa Porous Media 

Dari percobaan perpindahan panas pada saluran tanpa porous media dengan 

kecepatan udara 1 m/s yang dilakukan didapat data penelitian: 

Tegangan pada pemanas (V)  = 45 V 

Arus pada pemanas (I)    = 0,3 A 

Tegangan fan (Vf)    = 76 V 

Arus fan (If)    = 0,24 A 

Ketinggian fluida Monometer (h)  = 0 mm  

Tabel 4.1 Data hasil penelitian perpindahan panas pada saluran tanpa Porous 

Media Pada kecepatan udara  1 m/s 

Waktu(s) 
InT ( C ) OutT ( C ) 

180 30,3 34,8 

360 30,4 30,9 

540 30,3 30,3 

720 30,1 30,1 

900 30,1 30,1 

 

rataratainT ,  = inT =  30,3 °C   = 303,3 °K 

ratarataoutT ,  = outT = 34,8 °C   = 307,8 °K 

rataratabaseT ,  = bT =170,5 °C = 443,5 °K 

 

Perhitungan data dari hasil percobaan perpindahan panas pada saluran tanpa 

porous media dengan kecepatan udara 1 m/s yang dilakukan adalah 

 Temperatur film 

K

KK

TT
T outin

f









4,373

2

307,8303,3

2
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 Properti Udara Perpindahan Panas Pada Saluran Tanpa Porous Media 

Tabe 4.2 Tabel apendix A-5 Properti Udara 

Properti udara Suhu udara (364,15 K) 

)/( 3mkg  0,9954728 

 

)./( CkgkJcp   1,01134 

510x  (kg/m.s) 2,173748 

 

)./( smWk  0,03172416 

 

Pr   0,690448 

 

 

 Luas penampang melintang perpindahan panas pada saluran udara 

segiempat tanpa porous media  

 

 

 

 

Gambar 4.7 Sketsa Saluran Udara 

bWHA .
 

 = 0,075 m x 0,15 m 

   = 0,01125
2m  

 

 Luas permukaan perpindahan panas pada saluran segiempat tanpa porous 

media  

203,0

20,015,0

m

LWA b
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 Diameter hidrolik saluran udara segiempat tanpa  porous media  

m 0,1

) 0,15 + (0,075 x 2

0,15 x m 0,075 x 4

)(2

..4

4










b

b

WH

WH

P

A
Dh

 

 Bilangan Reynold pada saluran segiempat tanpa porous media  dan   

diambil dari tabel 4.1 

74579,52255

./102,173748

1,0/1/0,9954728 

..

5

3










 smkg

msmmkg

Du
R h

e




 

 Laju aliran masa udara pada saluran segi empat tanpa porous media  

Kg/s90,01119906

m/s 1 x m 0,001125Kg/ x 9954728,0

..

2





 VAm 


 

 Perpindahan Panas Konveksi 

Perpindahan panas konveksi yang terjadi pada saluran segiempat tanpa 

porous media. 

Tabel 4.3 Data Hasil Penelitian Pada Perpindahan Panas Konveksi 

M Cp 
outT ( K0

) inT ( K0
) 

0,011199069 1.01134 307,8 303,3 

 

Watt 322,4541070=

K303,3)-(307,8 x Cj/Kg. 1,01134 x Kg/s90,01119906

).(. in



 TTCpmQ outconv

 

 

 Bilangan Nusselt rata-rata pada saluran segi empat tanpa porous media. 

Karena Bilangan Reynold Re >4000, adalah turbulen maka bilangan 

Nusselt memakai persamaan Dittus and Boelter. 
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82815054,16

)0,690448)(74579,52255(023,0

PrRe023,0

4,08,0

4,08,0






k

Lh
Nul

 

 Koefisien Perpindahan panas Rata- rata pada saluran segiempat tanpa 

porous media. 

KmW

x

D

k
Nulh

h







./25,33858940

1,0

0,0317241682815054,16

2

 

 Penurunan tekanan yang terjadi pada saluran segiempat tanpa porous 

media. 

Pa

mkg

hgP

 80,00976558

0,001m x m/s 9,81 x / 0,9954728

..

23





 

 

 Faktor Gesekan pada saluran segiempat tanpa porous media. 

 

 

90,45393071

2

/1
/0,9954728.

1,0

2,0

009765588,0

2
.

2

3

2




































































sm
xmKg

m

m

Pa

V

Dh

L

P
f



 

 

 

 

4.2 Perhitungan Porositas Porous Media 



 

 

32 

 

Pada penelitian ini perpindahan panas pada saluran menggunakan porous 

media batu tinggi 30 mm dan 50 mm yang di susun di atas plat rata dengan 

porositas sebagai berikut : 

 Porositas pada porous media batu tinggi 30 mm dan 50 mm 

Porous media Batu Tinggi 30 mm  

%6,44

100
900

)2827678,1(900

100
)31520(

))282)75,0()7/22.(3/4(()31520(

100
)..(

)))..3/4(()..(

100

3

33

3

3
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x
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x
v

vv

t
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maka, porositas pada porous media batu tinggi 30 mm sebesar 44,8% 

Porous Media Batu  Tinggi 50 mm 

%9,16

100
900

)4237678,1(900

100
)31520(

))423)75,0()7/22.(3/4(()31520(

100
)..(

)))..3/4(()..(

100
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maka, porositas pada porous media batu tinggi 50 mm sebesar 16,9 % 

Tabel 4.4 Poroitas menggunakan porous media batu tinngi 30 mm dan 50 mm 

No Pengujian Vt Vs Porositas 

1 Batu 30 mm 900 498,5196 44,60893333 

2 Batu 50 mm 900 747,7794 16,9134 

 

 

 

4.3  Menghitung Perpindahan Panas Konduksi Pada Kondisi Tunak 
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 Perpindahan Panas Konduksi Pada Saluran dengan Penambahan Porous 

Media Batu dengan tinggi 30 mm 

Gambar 4.1 Perpindahan panas konduksi  pada saluran dengan dengan 

penambahan  porous media batu tinggi 30 mm 

Tabel 4 .5 Data Hasil Penelitian Perpindahan Panas Konduksi Pada Porous Media 

Batu Tinggi 30 mm 

Temperatur Plat Almunium(
1T C ) Temperatur Porous Media Batu ( 3T C ) 

175.6 80 

 

Temperatur pada porous media batu  KT  425)( 1  

Temperatur pada porous media batu    KT  3,375)( 3  

Nilai resistensi termal masing-masing bahan 

Konduktivitas Thermal bahan diambil dari tabel 2.1 

Resistensi Pada Plat Alumunium 

W
K

mxKmW

m

AK

L
R

A

A 000165,0
03,0)./(202

001,0

. 2
  

Resistensi pada media berpori batu tinggi 30 mm 

W
K

mxKmW

m

AK

L
R

B

B 448546,0
03,0)./(83,1

03,0

. 2
  

Total Perpindahan Panas Konduksi Pada Saluran Dengan Penambahan Porous 

Media Batu Tinggi 30 mm 

W

W
K

KK

RR

TT

R
Lq

BATotal

Total 923,90
546613,0

3,375425)( 31 











 

 

Temperatur Di Atas Plat Alumunium )( 2T  
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KT

W
K

TK
W

R

TT
q

A

98,424

000165,0

425
923,90

2

2

21









 

Perpindahan Panas Konduksi Pada Plat Alumunium 

 

Gambar 4.2 Perpindahan panas konduksi pada plat alumunium 

 

W

W
K

KKTT
q

AK

LA

A

923,90
000165,0

)97,424425(

.

21 





   

 

Perpindahan Panas Konduksi Pada salura dengan penambahan Porous Media 

Batu tinngi 30 mm 

 

Gambar 4.3 Perpindahan panas konduksi pada saluran dengan penambahan 

porous media batu tinngi 30 mm 

 

W

W
K

KKTT
q

AK
LB

B

923,90
546,0

)7,36097,424(
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 Perpindahan Panas Konduksi Pada Saluran  dengan Penambahan Porous 

Media Batu dengan Tinggi 50 mm 

Gambar 4.4 Perpindahan panas konduksi  pada saluran dengan dengan 

penambahan porous media batu tinggi 50 mm 

Tabel 4 .6 Data Hasil Penelitian Perpindahan Panas Konduksi Pada Porous Media 

Batu Tinggi 30 mm 

Temperatur Plat Almunium(
1T C ) Temperatur Porous Media Batu ( 3T C ) 

175.6 53,9 

 

Temperatur pada plat rata alumunium  KT  1,421)( 1
 

Temperatur pada porous media batu    KT  9,326)( 3  

Nilai resistensi termal masing-masing bahan 

Resistensi Plat Alumunium 

W
K

mxKmW

m

AK

L
R

A

A 000165,0
03,0)./(202

0001,0

. 2
  

Resistensi pada media porous media tinggi50 mm 

W
K

mxKmW

m

AK

L
R

B

B 448546,0
03,0)./(83,1

03,0

. 2
  

Total Perpindahan Panas Konduksi Pada Saluran Dengan Penambahan Porous 

Media Tinggi 50 mm 

W

W
K

KK

RR

TT

R
Lq

BATotal

Total 286,86
546613,0

)9,326421()( 31 
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Temperatur Di Atas Plat Alumunium )( 2T  

KT

W
K

TK
W

R

TT
q

A

95,420

000165,0

421
286,86

2

2

21









 

Perpindahan Panas Konduksi Pada Plat Alumunium 

Gambar 4.2 Perpindahan panas konduksi pada plat alumunium 

 

W

W
K

KKTT
q

AK

LA

A

86,286
000165,0

)95,420421(

.
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Perpindahan Panas Konduksi Pada salura dengan penambahan Porous Media Batu 

tinngi 50 mm 

Gambar 4.3 Perpindahan panas konduksi pada saluran dengan penambahan 

porous media batu tinngi 50 mm 
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4.4 Perhitungan Data Perpindahan Panas Pada Saluran Dengan Penambahan 

Porous Media. 

Dari percobaan perpindahan panas pada saluran dengan penambahan porous 

media batu dengan kecepatan udara 1 m/s yang dilakukan didapat data 

penelitian : 

Panjang porous media (m)  =  200 mm = 0,2 m 

Lebar porous media    = 150mm = 0,15 m 

Tinggi porous media     = 30 mm = 0,03 

      = 50 mm = 0,05 

Tegangan pada pemanas (V)  = 45 V 

Arus pada pemanas (I)    = 0,3 A 

Tegangan fan (Vf)    = 77 V 

Arus fan (If)    = 0,25 A 

Ketinggian fluida Monometer (h)  = 1 mm  

 

Tabel 4.7 Data hasil penelitian Poroous Media Batu 30 mm Pada kecepatan udara  

1 m/s 

Waktu(s) 
InT ( C ) OutT ( C ) 

180 30,3 31,9 

360 30,6 34,2 

540 30,2 34,1 

720 30,1 33,7 

900 30,3 34,1 

 

rataratainT ,  = inT =  30,3 °C = 303,3 °K 

ratarataoutT ,  = outT = 31,9 °C = 304,9 °K 

rataratabaseT ,  = bT =152 °C = 425 °K 

 

Perhitungan data dari hasil percobaan pada porous media batu dengan kecepatan 

udara 1 m/s yang dilakukan adalah 
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 Temperatur film 

K

KK

TT
T outin

f









15,364

2

304,9303,3

2

 

 Properti Udara Perpindahan Panas Pada Saluran Dengan Penambahan Porous 

Media 

Tabe 4.8 Tabel apendix A-5 Properti Udara 

Properti udara Suhu udara (364,15 K) 

)/( 3mkg  1,1626892 

 

)./( CkgkJcp   1,0059706 

510x  (kg/m.s) 1,8649616 

 

)./( smWk  0,026551 

 

Pr   0,707098 

 

 

 Luas penampang melintang saluran udara segi empat dengan penambahan 

porous media  

 

 

 

Gambar 4.7 Sketsa Saluran  Udara 

bWHA .
 

 = 0,075 m x 0,15 m 

   = 0,01125
2m  

 Luas permukaan perpindahan panas pada saluran segiempat dengan 

penambahan porous media  

203,0

20,015,0

m

LWA b
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 Diameter hidrolik saluran udara segempat dengan penambahan porous 

media  

m 0,1

) 0,15 + (0,075 x 2

0,15 x m 0,075 x 4

)(2

..4

4










b

b

WH

WH

P

A
Dh

 

 Bilangan Reynold pada saluran segiempat dengan penambahan porous 

media  

 dan   diambil dari tabel 4.1 

9351,5802

./101,8649616

1,0/1/1,1626892 

..

5

3










 smkg

msmmkg

Du
R h

e




 

 Laju aliran masa udara pada saluran segiempat dengan penambahan 

porous media  

Kg/s0,01308

m/s 1 x m 0,001125Kg/ x 1,1626892

..

2





 VAm 


 

 Perpindahan Panas Konveksi 

Perpindahan panas konveksi yang terjadi pada saluran segiempat dengan 

penambahan porous media. 

Tabel 4.9 Data hasil penelitian pada Perpindahan Panas Konveksi 

M Cp 
outT ( K0

) inT ( K0
) 

0,013080254 1.0059706 304,9 303,3 

 

Watt 421,0533607=

K303,3)-(304,9 x Cj/Kg. 1,0059706 x Kg/s40,01308025

).(. in



 TTCpmQ outconv
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 Bilangan Nusselt rata-rata pada saluran segi empat dengan penambahan 

porous media. 

Karena Bilangan Reynold Re >4000, adalah turbulen maka bilangan 

Nusselt memakai persamaan Dittus and Boelter. 

26750765,30

)0,707098)(59351,58021(023,0

PrRe023,0

4,08,0

4,08,0






k

Lh
Nul

 

 Koefisien Perpindahan panas Rata- rata pada saluran segiempat dengan 

penambahan porous media. 

KmW

x

D

k
Nulh

h







./35,32370163

1,0

0,02655107652675,03

2

 

 Penurunan tekanan yang terjadi pada saluran segiempat dengan 

penambahan porous media. 

Pa

mkg

hgP

 10,01140598

0,001m x m/s 9,81 x / 1,1626892

..

23





 

 

 Faktor Gesekan pada saluran segiempat dengan penambahan porous 

media. 

 

 

0,0014715

2

/1
/1,1626892.

1,0

2,0
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4.5 Analisa Data  

1. Pengaruh Bilangan Reynold Terhadap Bilangan Nusselt Rata-rata 

 

Gambar 4.1 Grafik Pengaruh Bilangan reynold terhadap Bilangan Nusselt 

 Dari gambar grafik 4.1 pengaruh bilangan Reynold terhadap bilangan 

Nusselt. Semakin besar nilai bilangan Nusselt maka akan semakin meningkatnya 

bilanagn Reynold. Hal ini disebabkan naiknya koefisien perpindahan panas pada 

saluran akibat laju aliran udara pada blower. Sehingga tidak ada perbedaan besar 

antara bilngan Nusselt pada saluran tanpa porous media dengan porous media batu 

tinggi 30 mm dan tinggi 50 mm, tetapi pada bilangan Reynold 46473, bilangan 

Nusselt tertinggi terjadi pada saluran porous media batu tinggi 50 mm sebesar 

108,9942. 

 

2. Pengaruh Bilangan Reynold Terhadap Perpindahan Panas Konveksi 

 

Gambar 4.2 Pengaruh Bilangan Reynold Terhadap Perpindahan Panas Konveksi 
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 Dari gambar grafik 4.2 pengaruh Bilangan Reynold terhadap Perpindahan 

Panas Konveksi (watt). Semakin meningkatnya nilai perpindahan panas konveksi 

maka akan semakin besar bilanagan reynold. Terlihat bahwa perpindahan panas 

konveksi pada saluran tanpa porous media lebih rendah dari pada menggunakan 

porous media batu tinggi 30 mm dan 50 mm sebesar 44,98 Watt. Sedangkan pada 

saluran dengan penambahan porous media batu tinggi 30 mm sebesar 249,177 

Watt dan batu tinggi 50 mm sebesar 171,05 Watt
 

 

3. Pengaruh bilangan reynold terhadap koefisien perpindahan panas konveksi 

 

 

Gambar 4.3 Grafik Pengaruh bilangan reynold terhadap koefisien perpindahan 

                                          panas konveksi 

Dari gambar grafik 4.3 pengaruh bilangan Reynold terhadap Koefisien 

perpindahan panas konveksi. Semakin meningkat nilai koefisien konveksi maka 

akan semakin meningkatnya bilangan Reynold. Hal ini disebabkan laju aliran 

udara pada blower koefisien perpindahan panas dari saluran, koefisien 

perpindahan panasnya akan semakin meningkat. Sehingga tidak ada perbedaan 

besar antara bilngan koefisien perpinndahan panas pada saluran tanpa porous 

media dengan media batu tinggi 30 mm dan tinggi 50 mm, tetapi pada bilangan 

Reynold 46473, bilangan koefisien perpindahan panas tertinggi terjadi pada 

saluran porous media batu tinggi 50 mm sebesar 19,292.  
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4  Pengaruh Bilangan Reynold Terhadap Faktor Gesekan 

 

Gambar 4.4 Pengaruh Bilangan Reynold Terhadap Faktor Gesekan 

 Dari data hasil penelitian pengaruh Bilangan Reynold terhadap Faktor 

Gesekan seperti pada gamabar 4.4 menunjukan bahwa bertambahnya bilangan 

Reynold mempengaruh terjadinya penurunan pada faktor gesekan yang 

disebabkan oleh bertambahnya kecepatan pada aliran udara sehingga semakin 

besar bilangan Reynold maka faktor gesekan akan semakin rendah. Faktor 

geseken terendah  0,0014715 terjadi pada kecepatan udara 5 m/s dengan bilanagan 

Reynold 46473. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Dari analisis data dan pembahasan pengujian karakteristik perpindahan 

panas yang dilakukan pada plat rata dengan media berpori dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Bilangan Reynold sangat berpengaruh terhadap bilanagan Nusselt, 

semakain besar bilangan Reynold maka akan semakin besar pula bilangan 

Nusselt serta tingginya perpindahan panas konveksi, dan diikuti dengan 

menurunnya faktor gesekan. 

2. Perpindahan panas konveksi pada saluran tanpa porous media lebih rendah 

dari pada menggunakan porous media batu tinggi 30 mm dan 50 mm 

sebesar 44,98 Watt. Sedangkan pada saluran dengan penambahan  porous 

media batu tinggi 30 mm sebesar 249,177 Watt dan batu tinggi 50 mm 

sebesar 171,05 Watt. Hal ini disebabkan oleh perbedaan ketinggian porous 

media batu lebih tinggi dari pada tanpa porous media. 

3. Berdasarkan analisis aliran udara pada saluran segiempat dengan 

penambahan porous media menunjukkan bahwa Temperatur udara masuk 

(T in) dan Temperatur udara keluar (T out) sangat berpengaruh terhadap 

laju perpindahan panas konveksi. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari penelitian tentang pengujian 

karakteristik perpindahan panas konveksi pada plat rata dengan media berpori 

tedapat beberapa saran sebagai berikut : 

1. Temperatur udara lingkungan perlu dijaga dengan lebih baik agar 

temperatur udara masuk saluran segiempat dapat lebih stabil, karena 

perbedaan temperature udara lingkungan yang terlalu tinggi sangat 

berpengaruh terhadap hasil perhitungan. 

2. Mengkalibrasi sebelum menggunakan alat-alat penelitian, agar tidak 

terjadi kesalahan saat pengambilan data. 
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