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ABSTRAK 
 

 Boiler merupakan alat yang mengubah fasa air menjadi uap, dengan asumsi 
air yang besar, untuk memenuhi semua itu dibuatlah pompa boiler feed pump 
yang nantinya akan mensuplai air menuju drum boiler dan nantinya fasa air 
dirubah ke fasa uap. Untuk membuat atau merancang sebuah pompa banyak item 
yang harus di buat, mulai dari, poros, impeller, sudu impeller, difusser,bantalan 
dan pasak. Pada PT. PLN Sektor Belawan telah dirancang sebuah pompa 
sentrifugal multi stage berkapasitas 151 m3/h dengan daya 649 kW dan memiliki 
head total sebesar 1334 m dikarenakan tekanan yang besar pada sisi discharge 
yaitu 121,2 Bar, maka peneliti melakukan redesign menggunakan spesifikasi 
boiler feet pump pada PT. PLN Sektor Belawan. Dari hasil penelitian didapatlah 
diameter poros pompa sebesar 70 mm, diameter dalam impeller 151 mm, 
diameter luar impeller 293 mm, jumlah sudu impeller 8, diameter dalam diffuser 
306 mm, diameter luar diffuser 612 mm, dimensi bantalan D=92 mm, B = 18, r = 
2 mm, perkiraan umur bantalan 19719,31 jam, dan dimensi pasak, b = 20 mm, h 
=12 mm, l = 83 mm. factor yang terpenting dari perencanaan ini adalah putaran 
spesifik, dikarenakan putaran spesifik menentukan jenis impeller apa yang akan 
digunakan untuk perencanaan sebuah pompa sentrifugal.   

 
Kata Kunci :  Perencanaan, Pompa Sentrifugal, Impeller, Mesin Fluida. Head total 
  pompa. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

1.1  Latar Belakang 

 PLTU adalah pembangkit listrik yang menggunakan uap untuk memutar 

turbin dan akan menggerakkan generator yang  pada akhirnya menghasilkan 

listrik. Uap ini dihasilkan oleh proses pemanasan yang terjadi pada alat- alat 

pemanas seperti LPH, HPH, dan boiler. 

Uap yang dihasilkan oleh katel uap (boiler) tentu saja tidak sama dengan 

uap yang keluar pada saat kita memasak air di dapur atau pada pemanas lainnya. 

Pemanasan di boiler pada pembangkit menghasilkan temperatur dan tekanan yang 

tinggi dan  berada pada fase sangat panas (superheated). Uap yang penuh energi 

inilah yang “dihantamkan” ke sudu – sudu turbin, sehingga turbin akan berputar 

dan menghasilkan listrik melalui generatornya. 

Salah satu peralatan yang sangat penting pada suatu pembangkit listrik 

tenaga uap adalah boiler atau yang biasanya disebut ketel uap. Alat ini merupakan 

alat penukar kalor, dimana energi kimia yang dihasilkan dari pembakaran diubah 

menjadi energi panas yang berupa uap. Uap yang mempunyai tekanan dan 

temperatur  tinggi  inilah yang nantinya digunakan sebagai media penggerak 

utama turbin uap. Energi panas diperoleh melalui  pembakaran bahan bakar di 

ruang bakar. Proses perubahan air menjadi uap terjadi dengan memanaskan air  

dalam tube-tube dengan panas hasil pembakaran bahan bakar. 

Boiler membutuhkan konsumsi air yang nantinya akan di rebus untuk 

jadikan uap superheater, untuk itu di buatlah sebuah pompa setrifugal bertekanan 

tinggi yang di namakan pomp air umpan boiler (Boiler Feed Pump) untuk 



memberikan asumsi air kepada boiler, maka penulis merencanakan sebuah pompa 

untuk dapat memenuhi kebutuhan air pada Boiler sesuai kapasitas kebutuhan air 

yang telah disurvei lapangan. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

 Dari penjelasan dari latar belakangan tersebut diatas maka rumusan 

masalah dalam tugas akhir ini adalah merencanakan sebuah pompa sentrifugal 

yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan air pada boiler, secara rinci dapat di 

uraikan pembahasan dibawah ini : 

1. Bagaimana merencanakan pompa air umpan untuk kebutuhan air 

Boiler? 

 

1.3. Tujuan Penulisan 

 Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah : 

 a. Tujuan Umum 

Merencanakan Pompa air umpan  untuk memenuhi kebutuhan air yang 

akan di jadikan uap oleh Boiler. 

 b. Tujuan Khusus 

 1. Untuk merencanakan impeller yang digunakan 

 2. Untuk merencanakan diffuser yang digunakan 

 3. Untuk menentukan jenis pompa yang digunakan 

 4. Untuk merencanakan ukuran komponen dan dimensi pompa. 

 

 



1.4 Manfaat Penulisan 

 Adapun manfaat yang di harapkan penulis untuk penulisan tugas akhir ini 

 adalah: 

1. Untuk sebagai referensi perencanaan pompa air umpan yang digunakan 

untuk memberikan asumsi air kepada Boiler. 

 2.  Untuk memperoleh gelas Sarjana Teknik (S.T) 

 

1.5. Pembatasan Masalah 

Batasan pada penulisan tugas akhir ini adalah sebuah design ulang 

sebuah pompa sentrifugal berdasarkan spesifikasi dari PT. PLN Sector 

Belawan yang berkapasitas 151 m3/h dengan daya 649 kW, untuk 

memenuhi kebutuhan air boiler. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sebagai gambaran singkat mengenai isi tugas akhir ini, penulis 

sampaikan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB 1  Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penulisan, batasan penulisan, dan 

sistematika penulisan. 

BAB 2  Landasan Teori 

Berisi teori boiler, perhitungan kebutuhan air untuk boiler, 

dan rumus – rumus dasar Mekanika Fluida. 

BAB 3  Metode Perencanaan 



Berisi tentang perhitungan perencanaan kebutuhan air, 

kapasitas pompa, head losses, head total. 

BAB 4  Pembahasan 

Berisi tentang uraian pemilihan spesifikasi pompa dan 

menguraikan perhitungan ukuran bagian – bagian utama 

pompa, perencanaan sudu dan rumah pompa. 

BAB 5  Kesimpulan 

 

Daftar Pustaka. 

  



BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.    Prinsip kerja PLTU 

Turbin uap terdiri dari sebuah poros yang dikelilingi oleh sudu-

sudu. Air yang telah dipanaskan pada alat-alat pemanas yang pada 

akhirnya menjadi uap kering akan menggerakkan sudu-sudu turbin. Uap 

tersebut diatur dengan menggunakan katup yang dikendalikan (control 

valve) yang akan dipakai untuk memutar turbin. Sudu-sudu turbin berputar 

karena tiupan dari uap bertekanan tinggi sehingga menghasilkan energi 

mekanik. Turbin dikopelkan langsung dengan sebuah generator untuk 

menghasilkan energi listrik. Secara sederhana prinsip kerja PLTU dapat 

di-gambarkan sebagai berikut : 

 

 

Gbr 2.1. Prinsip kerja PLTU secara sederhana 

 

Perubahan siklus air menjadi uap pada PLTU dapat dilihat dalam gambar 

di bawah ini : 



 

2.2.  Boiler (ketel uap)

Salah satu peralatan yang sangat penting pada suatu pembangkit 

listrik tenaga uap adalah 

ini merupakan alat penukar kalor, dimana energi kimia yang dihasilkan 

dari pembakaran diubah menjadi energi panas yan

mempunyai tekanan dan temperatur  tinggi  inilah yang nantinya 

digunakan sebagai media penggerak utama turbin uap. Energi panas 

Gbr 2.2. Siklus air dan uap PLTU 

(ketel uap) 

Salah satu peralatan yang sangat penting pada suatu pembangkit 

listrik tenaga uap adalah boiler atau yang biasanya disebut ketel uap. Alat 

ini merupakan alat penukar kalor, dimana energi kimia yang dihasilkan 

dari pembakaran diubah menjadi energi panas yang berupa uap.

mempunyai tekanan dan temperatur  tinggi  inilah yang nantinya 

digunakan sebagai media penggerak utama turbin uap. Energi panas 

 

Salah satu peralatan yang sangat penting pada suatu pembangkit 

atau yang biasanya disebut ketel uap. Alat 

ini merupakan alat penukar kalor, dimana energi kimia yang dihasilkan 

g berupa uap. Uap yang 

mempunyai tekanan dan temperatur  tinggi  inilah yang nantinya 

digunakan sebagai media penggerak utama turbin uap. Energi panas 



diperoleh melalui  pembakaran bahan bakar di ruang bakar. Proses 

perubahan air menjadi uap terjadi dengan memanaskan air  dalam pipa 

dengan panas hasil pembakaran bahan bakar. 

 

Gbr 2.3. Boiler  PT. PLN (PERSERO) sector belawan 

 

Spesifikasi boiler PLTU: 

Jenis bahan bakar awal  : Solar 

Jenis bahan bakar   : Minyak residu 

Tekanan uap    : 89 Bar 

Kapasitas produksi uap  : 246 ton/jam 

Temperatur uap   : 5130C 

Temperatur air masuk   : 209 0C 

Draft sistem    : FDF (Udara Paksa) 

 

 

 

 



2.3.  Tangki air umpan (Feed Water Tank) 

  Berfungsi sebagai tangki penampung untuk kebutuhan boiler. 

Didalam tangki air umpan, air kembali dipanaskan melalui media pemanas 

berupa uap hasil ekstraksi turbin tingkat ketiga (E3). Didalam FWT terdapat 

Deaerator yang berfungsi untuk memisahkan dan membuang gas-gas yang 

terdapat didalam air ke atmosfer, air yang berada di dalam tangki air umpan 

ini di pompakan oleh pompa air umpan boiler menuju drum boiler.  

 

Gbr 2.4. Tangki air umpan boiler  

Spesifikasi tangki air umpan boiler: 

Type     : Cilindrical horizontal dengan spray device 

Jumlah     : 1 Unit 

Kapasitas maksimum   : 267,2 ton / jam 

Kapasitas penyimpanan  : 80 m3 / (pada NWL) 

Temperature  condensatinlet  : 104,80C 

Temperature  feed water outlet : 145,20C 

Jumlah  feed water (inlet)  : 220,4 ton / jam 

Kandungan oxygen (outlet)  : 0,008 gr/1 

Tekanan dan jumlah steam pemanas : 4,06 bar – 15,8 ton / jam 



Design tekanan dan temperatur

Test  tekanan dengan hydrostatic

Untuk feed water tank  

Berat  kosong   

Berat  kondisi operasi  

Berat  londisi berisi penuh

2.4. Pompa air umpan 

 Berfungsi untuk memompakan air dari 

boiler. 

Gambar 2.5. Pompa air umpan boiler

  Spesifikasi pompa air umpan 

 

 

 

 

 

 

 

mperatur : 6 bar – 1500C 

ydrostatic 

  : 9 bar 

  : 22 ton 

  : 102 ton 

enuh  : 122 ton 

Pompa air umpan boiler (Boiler Feed Pump)  

Berfungsi untuk memompakan air dari tangki air umpan

 

Gambar 2.5. Pompa air umpan boiler 

ompa air umpan boiler :  

tangki air umpan ke drum 



2.5. Pompa 

 Pompa adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan suatu cairan 

dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara menaikkan tekanan cairan tersebut. 

Kenaikan tekanan cairan tersebut digunakan untuk mengatasi hambatan – 

hambatan pengaliran. Hambatan – hambatan pengaliran itu dapat berupa 

perbedaan tekanan, perbedaan ketinggian atau hambatan gesek. Klasifikasi pompa 

secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian yaitu pompa kerja positif 

(positive displacement pump) dan pompa kerja dinamis (non positive 

displacement pump). 

 Salah satu jenis pompa kerja dinamis adalah pompa sentrifugal yang 

prinsip kerjanya mengubah energi kinetik (kecepatan) cairan menjadi energi 

potensial (dinamis) melalui suatu impeller yang berputar dalam casing.  Pada 

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)  Sektor Belawan, sebagian besar pompa 

yang digunakan adalah pompa sentrifugal. Gaya sentrifugal ialah sebuah gaya 

yang timbul akibat adanya gerakan sebuah benda atau partikel melalui lintasan 

lengkungan (melingkar). 

2.5.1. Pompa sentrifugal. 

Pompa sentrifugal merupakan pompa kerja dinamis yang paling 

banyak digunakan karena mempunyai bentuk yang sederhana dan harga 

yang relative murah. Keuntungan pompa sentrifugal dibandingkan jenis 

pompa perpindahan positif adalah gerakan impeller yang kontinyu 

menyebabkan aliran tunak dan tidak berpusar, keandalan operasi tinggi 

disebabkan gerakan elemen yang sederhana dan tidak adanya katup – 

katup kemampuan untuk beroperasi pada putaran tinggi. Yang dapat 



dikopel dengan motor listrik, motor bakar atau turbin uap ukuran kecil 

sehingga hanya membutuhkan ruang yang kecil, lebih ringan dan biaya 

instalasi ringan, harga murah dan biaya perawatan murah. 

 

2.5.1.1. Prinsip – prinsip dasar pompa sentrifugal 

  Prinsip – Prinsip dasar pompa sentrifugal ialah sebagai berikut : 

 a.  Gaya sentrifugal bekerja pada impeller untuk mendorong fluida ke sisi  

  luar sehingga fluida meningkat. 

 b. Kecepatan fluida yang tinggi diubah oleh casing pompa (Volute atau  

  diffuser) menjadi tekanan atau head. 

    2.5.1.2. Klasifikasi Pompa Sentrifugal 

  Pompa sentrifugal diklasifikasikan berdasarkan beberapa 

keriteria,  antara lain: 

 a. Kapasitas : 

 1) Kapasitas rendah  : < 20 m3 / jam 

 2) Kapasitas menengah : 20-60 m3 / jam 

 3) Kapasitas tinggi  : > 60 m3 / jam 

 b. Tekanan discharge : 

 1) Tekanan rendah  : < 5 Kg/cm2 

 2) Tekanan menengah  : 5 – 50 Kg/cm2 

 3) Tekanan tinggi  : > 50 Kg/cm2 

 c. Jumlah/susunan impller dan tingkat : 

 1) Single stage  : Terdiri dari satu impeller dan satu casing. 



 2) Multi stage  : Terdiri dari beberapa impeller yang tersusun seri  

       dalam satu casing. 

 3) Multi impeller : Terdiri dari beberapa impeller yang tersusun  

       parallel dalam satu casing. 

 4) Multi impeller – Multi stage  : Kombinasi multi impeller dan multi  

             stage 

 

   2.5.1.3. Klasifikasi menurut jumlah tingkat 

     2.5.1.3.1. Pompa satu tingkat. 

  Pompa ini hanya mempunyai sebuah impeller, pada 

umumnya head yang di hasilkan pompa ini relativ rendah, namun 

konstruksinya sederhana. 

  2.5.1.3.2. Pompa bertingkat banyak. 

  Pompa ini menggunakan lebih dari satu impeller 

yang dipasang berderet pada satu poros (gambar 2.6) zat cair yang 

keluar dari impeller tingkat pertama akan diteruskan ke impeller 

tingkat kedua dan seterusnya hingga tingkat akhir. Head total 

pompa merupakan penjumlah head yang dihasilkan oleh masing – 

masing impeller. Dengan demikian head total pompa ini relatif 

tinggi dibandingkan dengan pompa satu tingkat, namun 

konstruksinya lebih rumit dan besar. 

 (Yang menjadi objek utama dalam penulisan skripsi ini) 



 

Gbr. 2.6. pompa bertingkat. 

 2.5.1.4. Bagian – bagian utama pompa sentrifugal 

  Secara umum bagian – bagian utama pompa sentrifugal 

dapat dilihat seperti gambar berikut : 

 

Gbr 2.7. Bagian – bagian pompa sentrifugal 

Keterangan : 

A. Stuffing Box  : Stuffing Box  Berfungsi untuk mencegah 

 kebocoran pada daerah dimana poros pompa 

 menembus casing 



B. Packing :  Digunakan untuk mencegah dan mengurangi 

 kebocoran cairan dan casing pompa melalui 

 poros. Biasanya terbuat dari asbes atau telfon. 

C. Shaft : Shaft (poros) berfungsi untuk meneruskan 

 momen punter dari penggerak selama beroperasi 

 dan tempat kedudukan impeller dan bagian – 

 bagian berputar lainnya. 

D. Shaft sleeve  :  Shaft sleeve berfungsi untuk melindungin poros 

 dari erosi, korosi dan keausan pad stuffing box . 

 Pada pompa multi stage dapat sebagai leakage 

 joint, internal bearing dan insterstage atau  

 distance  sleever. 

E. Vane :  Sudu impeller  sebagai tempat berlalunya cairan 

 pada impeller.  

F. Casing : Merupakan bagian paling luar dari pompa yang 

 berfungsi pelindung elemen yang berputar, 

 tempat kedudukan  diffuser (guide vane), inlet 

 dan outlet nozzle  serta tempat memberikan arah 

 aliran dari impeller dan mengkonversikan energi 

 kecepatan cairan menjadi energy dinamis (single 

 stage). 

G. Eye of impeller :  Bagian sisi masuk pada arah isap impeller. 

H. Impeller : Impeller berfungsi untuk mengubah energi 

 mekanis dari pompa menjadi energi kecepatan 



 pada cairan yang dipompakan secara kontinyu, 

 sehingga cairan pada sisi isap secara terus 

 menerus akan masuk mengisi kekosongan akibat 

 perpindahan dari cairan yang masuk sebelumnya. 

I. Wearing ring : Wearing ring berfungsi untuk memperkecil 

 kebocoran cairan yang melewati bagian depan 

 impeller  maupun bagian belakang impeller, 

 dengan cara memperkecil celah antara casing 

 dengan impeller. 

J. Bearing : Bearing (bantalan) berfungsi untuk menumpu 

 dan menahan beban dari poros agar dapat 

 berputar, baik berupa beban radial maupun beban 

 axial. Bearing juga memungkinkan poros untuk 

 dapat berputar dengan lancer dan tetap pada 

 tempatnya, sehingga kerugian gesek menjadi 

 kecil. 

2.6  Dasar perhitungan pompa  

 Persamaan perhitungan pompa yang digunakan antara lain : 

 2.6.1  Kontiniutas 

         Laju aliran yang masuk ke dalam pompa adalah sama dengan laju 

aliran keluar pompa, sehingga dapat dirumuskan : 

     Q1   =    Q2     (2-1) 

    A1  .  V1       =     A2  .   V2 

  



 2.6.2 Kapasitas aliran 

  Besarnya kecepatan akan mempengaruhi besarnya fluida yang 

mengalir dalam suatu pipa jumlah dari aliran fluida mungkin dinyatakan 

sebagai volume, berat atau massa fluida dengan masing – masing laju 

aliran ditunjukkan sebagai laju aliran sebagai volume (m3/s), laju aliran 

berat (N/s), dan laju aliran massa (kg/s). 

Kapasitas aliran (Q) untuk fluida yang incompressible yaitu : 

     � = � .  �     (2-2) 

  Laju aliran berat fluida (W), dirumuskan sebagai : 

      � =  γ .  � . �    (2-3) 

   Laju aliran fluida massa (M), dinyatakan sebagai rumus : 

      � =  ρ . � . �    (2-4) 

 2.6.3 Reynold number. 

     Reynold number digunakan untuk mengetahui jenis aliran yang 

terjadi pada sistem aliran fluida di dalam pipa: 

      	 =
ρ .
 .�

µ
      (2-5) 

         Pembagian jenis aliran berdasarkan reynold number yaitu : 

� Jenis reynold number  <  2300 adalah jenis aliran laminar. 

� Jenis reynold number  =  2300 adalah jenis aliran transisi. 

� Jenis reynold number  >  2300 adalah jenis aliran turbulen. 

 

 2.6.4 Head kerugian gesekan dalam pipa (major losses). 

   Untuk menghitung kerugian gesek yang  terjadi di dalam pipa 

dipakai persamaan Dancy – Weisbach yaitu : 



      ℎ =  
� .� .��

� .� .

       (2-6) 

 

Gbr 2.8. Diagram moody 

Factor gesek ini bisa dilihat diagram moody atau bisa juga hitung dengan 

gambar diatas 

2.6.5  Head kerugian gesek dalam pipa akibat siku pipa dan katup  

  (minor losses). 

  Dalam aliran melalui jalur pipa. Kerugian juga akan terjadi 

apabila ukuran pipa, bentuk penampung, atau arah aliran berubah adanya 

elbow, valve, reducer, dan lain – lain kerugian di tempat – tempat transisi 

yang demikian itu dapat dinyatakan secara umum dengan rumus : 

    � =  ∑ � .  � 
��

��
     (2-7) 

Harga (K) dapat dilihat ditabel sesuai dengan dibutuhkan. 

2.6.6  Head total 

        Head total adalah ketinggian yang dapat dicapai oleh fluida pada 

 saat pemompaan. Secara umum head total dapaat dihitung dengan rumus : 



          g

v
HlHpHaH total .2

2

++∆+=      (2-8) 
 

 Head total pompa yang harus disediakan untuk mengalirkan jumlah fluida 

 seperti yang direncanakan, dapat ditentukan dari kondisi instalasi yang 

 akan dilayani oleh pompa. 

 2.6.7  Daya pompa 

   Daya pompa adalah tenaga yang harus dibutuhkan untuk naikkan 

air pada pipa dengan diameter, slope, dan pajang tertentu, besar daya 

pompa dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut : 

         �� = � . � . �       (2.9) 

 

 2.6.8  Daya poros dan efisiensi pompa 

    Daya poros yang diperlukan untuk menggerakkan sebuah pompa 

dapat dinyatakan sebagai berikut : 

       �� =  
��

η�� !"�#"# 
      (2-10) 

 

2.6.9 Jenis – jenis impeller. 

   Jenis – jenis impeller terdiri dari sebagai berikut : 

1. Impeller jenis radial, pada impeller ini arah aliran fluida keluar dari 

impeller  melalui sebuah bidang yang tegak lurus dengan poros pompa. 

impeller  ini digunakan untuk tinggi tekanan (head) sedang dan tinggi. 

 

 

 



 

 

 

 

Gbr 2.9. Impeller radial 

2. Impeller jenis francis,  pada impeller ini arah aliran fluida keluar dari 

impeller sama dengan impeller jenis radial, tapi head yang dihasilkan lebih 

rendah dan kapasitasnya lebih besar dari impeller jenis radial. 

 

 

 

 

Gbr 2.10. Impeller francis 

3. Impeller jenis aliran campuran, pada impeller jenis ini alirannya fluida 

meninggalkan impeller sebagai radial dan sebagai aksial. Head yang 

dihasilkan relative rendah dan kapasitasnya relative besar dari impeller 

aksial, head yang dihasilkan rendah dan kapasitas alirannya besar. 

 

 

 

 

 Gbr 2.11. Impeller aliran campuran 

 



4.  Impeller  jenis aksial, arah aliran fluida meninggalkan impeller aksial, 

 head yang dihasilkan rendah dan kapasitas alirannya besar. 

 

 

 

 

 

 Gbr 2.12. Impeller aksial 

  Untuk menghasilkan head yang lebih tinggi, maka impeller 

disusun seri atau paralel dan pompa ini dinamakan pompa bertingkat 

banyak (multi stage) untuk menghasilkan kapasitas yang besar, maka 

impeller disusun pararel ganda, dan pompa dinamakan pompa isapan 

ganda (double pump). 

 

2.7. Putaran spesifik 

  Komponen utama pada pompa antara lain adalah impeller dan 

rumah pompa. Dimana pada impeller, zait cair dapat percepatan 

sedemikian rupa sehingga dapat mengalir keluar. Bentuk dari impeller 

pompa dapat di tentukan dengan menggunakan satuan besaran yang 

disebut putaran spesifik (ns). 

  Dengan kata lain harga ns, dipakai sebagai parameter untuk 

menentukan jenis impeller pompa, jadi apabila harga putaran spesifik 

pompa sudah ditentukan maka bentuk impeller dapat ditentukan pula. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Gbr 2.13. Jenis – jenis impeller berdasarkan  putaran spesifik 

4
3

H

Q
nns =

        (2.11) 

Dimana : 

ns  =  Putaran spesifik. 

n  =  Putaran pompa (rpm) 

Q  =  Kapasitas pompa (m3/menit) 

H  =  Head total pompa. 

  Kecepatan spesifik yang di defenisikan dalam persamaan diatas 

adalah sama untuk pompa – pompa yang sebangun atau sama bentuk 

impellernya, meskipun ukuran dan putarannya berbeda, ada empat (4) 

jenis impeller berdasarkan putaran spesifiknya adalah sebagai berikut : 

ns  = (100 – 250) = Impeller jenis radial 

ns  = (100 – 780) =  Impeller jenis francis 

ns  = (320 – 1400) =  Impeller jenis aliran campuran 



ns  = (800 – 2500) =  Impeller jenis aksial 

2.8. Kavitasi 

  Bila tekanan pada sembarang titik didalam pompa turun menjadi 

lebih rendah dari tekanan uap. Gelembung – gelumbung akan mengalir 

bersama – sama dengan aliran sampai pada daerah yang mempunyai 

tekanan lebih tinggi dicapai dimana gelembung itu akan mengecil lagi 

secara tiba – tiba. Yang mengakibatkan tekanan yang besar pada dinding 

didekatnya. Fenomena ini disebut kavitasi. 

  Masuknya cairan secara tiba – tiba kedalam ruangan yang terjadi 

akibat pengecilan gelembung – gelumbung uap tadi akan menyebabkan 

kerusakan – kerusakan mekanis, yang kadang – kadang akan 

menyebabkan terjadinya erosi, yaitu terjadinya lubang – lubang. Sifat – 

sifat lain yang terjadi akibat kavitasi dapat berupa bunyi ketukan yang kuat 

dan akan mengakibatkan getaran pada bagian – bagian pompa. 

 

 

 

  



BAB 3 

METODE PERENCANAAN 

 

3.1.  Persiapan pendahuluan 

 Metode perencanaan yang dilakukan adalah dengan langkah – langkah 

dapat dilihat pada diagram alir dibawah ini : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1. Diagram alir penyusunan tugas akhir 
 

Persiapan 

Pembuatan proposal 

Persetujuan proposal 

Study lapangan, pengambilan data, (seperti gambar desain 

teknik pompa pompa air umpan boiler, dan instalasi nya boiler) 

Survey kebutuhan air pada ketel uap 

Perhitungan head total dan bagian – bagian 

utama pada pompa 

Hasil perencanaan 

Kesimpulan 

STOP 

Tidak  

Iya 



3.2.  Waktu dan tempat. 

 Perencanaan pompa sentrifugal untuk kebutuhan air pada ketel uap ini 

dimulai dari 17 Mei 2017 di PT. PLN Persero sector belawan, di pulau naga putri, 

Sumatera Utara, adapun rancangan kegiatan penelitian dapat di lihat pada tabel 

berikut : 

 Tabel 3.1. Waktu kegiatan perencanaan 

Kegiatan 
Mei – Juni Juli - Agustus Sep - Okt 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Persetujuan  judul                         

Pembuatan  proposal                         

Persetujuan  proposal                         

Studi lapangan       
 

                

Perhitungan kebutuhan  
air pada ketel uap 

                        

Perhitungan  losses dan   
bagian - bagian utama 
pompa 

                        

Hasil perencanaan                         

Seminar sidang hasil                         

 

3.3 Studi lapangan 

 Studi lapangan dilakukan untuk mendalami materi pada perencanaan 

sehingga dapat direncanakan sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan. Selain 

itu juga untuk mengetahui karektiristik dari objek yang direncanakan ketika 

melakukan perencanaan pompa untuk kebutuhan air pada ketel uap. 

 

 

 



3.4 Perencanaan sebuah pompa 

  Berdasarkan pada bab – bab sebelumnya, penulis akan merencanakan 

sebuah pompa sentrifugal. Dengan distribusinya menggunakan air yang di 

distribusikan langsung dari tanki air umpan ketel uap kemudian dipompa oleh 

pompa air umpan ketel uap (boiler feed pump) dan air drum boiler. Adapun pada 

perencanaan ini, akan dirancang sebuah pompa sentrifugal untuk kebutuhan ketel 

uap. 

 Dengan demikian dapat ditentukan terlebih dahulu apa saja yang akan 

dirancang berdasarkan data – data yang telah terkumpul, berikut adalah 

perencanaan yang ada bab 4, selanjutnya akan di lakukan perhitungan : 

 1. Spesifikasi pompa 

  a. Kapasitas pompa 

  b. Head pompa 

  c. Daya pompa 

  d. Jenis pompa 

  e. Jenis impeller 

  f. Penggerak motor 

  g. Daya penggerak motor 

  h. Putaran pompa 

  i.  Putaran Spesifik 

 2. Ukuran – ukuran utama pompa 

  2.1 Poros 

   a. Diameter poros 

   b. Bahan poros 



  2.2. Impeller 

   a.  Diameter hub impeller (Dh) 

   b.  Diameter mata impeller (Do) 

   c.  Diameter sisi masuk impeller (Dl) 

   d.  Lebar impeller sisi masuk (bl) 

   e.  Kecepatan tangensial pada sisi masuk impeller (U1) 

   f.   Sudut tangensial pada sisi masuk impeller  

   g.   Kecepatan relative masuk impeller (W1) 

   h.   Diamter sisi keluar impeller (D2) 

   i.    Lebar impeller sisi keluar (b2)  

   j.    kecepatan tangensial pada sisi keluar impeller (U2) 

   k.   Sudut tangesial pada sisi keluar impeller 

 l.  Komponen kecepatan tangensial pada sisi keluar  

  impeller (Vu2) 

   m.  Komponen actual kecepatan tangensial pada sisi keluar  

         impeller (Vu2) 

   n.   Kecepatan absolute pada sisi keluar Impeller (V2) 

  2.3. Sudu Impeller 

   a.   Bentuk sudut 

   b.   Jumlah sudut (Z) 

   c.   Jarak antar sudu 

   d.   Tebal sudu 

   e.    Melukis bentuk sudu 

   f.    Perubahan besar kelengkungan 



  2.4. Tipe rumah pompa 

   a. Perencanaan diffuser 

    1. Diameter dalam diffuser 

    2. Diameter luar diffuser 

    3. Lebar sisi dalam diffuser 

    4. Lebar sisi keluar diffuser 

    5. Jumlah sudu diffuser 

    6. Jarak antar sudu pada sisi masuk diffuser 

    7. Jarak antar sudu pada sisi luar diffuser 

    8. Sudut masuk diffuser 

    9. Sudut keluar diffuser 

    10. Melukiskan diffuser 

    11. Perbedaan sudut kelengkungan diffuser 

  2.5. Bantalan 

   a. Jenis bantalan 

   b. Jenis pembebanan 

   c. Nomor bantalan 

   d. Diameter dalam bantalan (d) 

   e. Diameter luar bantalan (D) 

   f. Lebar bantalan (b) 

   g. Beban dinamis (C) 

   h. Beban ekivalen (P) 

   i. Factor kecepatan (fn) 

   j. Factor umur bantalan (fh) 



   k. Umur nominal dari bantalan (Lh) 

  2.6. Pasak 

   a. Lebar pasak (b) 

   b. Tinggi pasak (h) 

   c.  Panjang pasak (L) 

   d.  Kedalaman pasak (t) 

   e.  Gaya tangensial yang bekerja (F) 

  2.7. Perhitungan daya hirolis pompa 

  2.8. Perhitungan effesiensi pompa 

  2.9. Perhitungan kavitasi pompa 

 

3.5. Gambar teknik pompa air umpan ketel uap 

 

Gbr 3.2.  Gambar teknik pompa air umpan (Boiler Feed Pump) 

 



BAB 4 

ANALISA DATA PERENCANAAN 

 

4.1  Kebutuhan air pada ketel uap 

 Ketel uap merupakan sebuah alat konversi energi yang mengubah fasa air 

menjadi fasa uap yang sangat panas (superheated), pada PT. PLN sektor belawan, 

ketel uap merupakan salah satu siklus utama dalam mekanisme kerja nya, oleh 

karena itu ketel uap memiliki peran penting dalam sistem pembangkit tenaga 

listrik. 

 Ketel uap membutuhkan asumsi air yang besar untuk dijadikan uap yang 

nanti nya uap tersebut akan menggerakan sudu – sudu turbin. Sebelum 

memasukin perencanaan membuat sebuah pompa air umpan ketel uap (boiler feed 

pump), penulis akan menghitung kebutuhan air pada boiler. 

 

Gbr 4.1. Ketel uap (boiler) 

 Spesifikasi ketel uap (boiler) PLTU: 

Jenis bahan bakar awal  : Solar 

Jenis bahan bakar   : Minyak residu 



Tekanan uap    : 89 Bar 

Kapasitas produksi uap  : 246 ton/jam 

Temperatur uap   : 5130C 

Temperatur air masuk   : 209 0C 

Draft sistem    : FDF (udara paksa) 

 Dapat dilihat kapasitas produksi uap boiler mencapai 246 ton/jam ini 

termasuk jumlah yang sangat besar perjam nya. 
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 1 liter air jika di panaskan pada suhu 100 0C maka akan menghasilkan 1 

liter uap juga pula dalam interval waktu yg ditentukan. Untuk kapasitas boiler 240 

ton/jam uap, 1 jam boiler merebus 240000 kg air dan di jadikan uap perjam nya. 

 Untuk menyimbangkan suplai air menuju boiler di butuhkan sebuah 

pompa sentrifugal multi stage bertekanan tinggi. 

  

 4.1.1. Pompa air umpan ketel uap (Boiler Feed Pump) 

Pada PT. PLN sector belawan telah mendisign sebuah 

pompa sentrifugal bertekanan tinggi untuk memenuhi asumsi boiler tiap 

hari nya dengan spesifikasi sebagai berikut. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gbr 4.2.  Pompa air umpan ketel uap (

 Tabel. 4.1. Spesifikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Sumber : PT. PLN Sektor Belawan 

  

Setelah mengetahui spesifikasi pompa, dilanjutkan instalasi pompa 

pada PT. PLN sektor belawan. Instalasi pemipaan sebagai berikut :

 

 

 

Pompa air umpan ketel uap (Boiler Feed Pump

Tabel. 4.1. Spesifikasi pompa air umpan ketel uap  

Sumber : PT. PLN Sektor Belawan – HAR Turbin 

Setelah mengetahui spesifikasi pompa, dilanjutkan instalasi pompa 

pada PT. PLN sektor belawan. Instalasi pemipaan sebagai berikut :

Pump) 

Setelah mengetahui spesifikasi pompa, dilanjutkan instalasi pompa 

pada PT. PLN sektor belawan. Instalasi pemipaan sebagai berikut : 



 

 

 

 

 

 

 
 Sumber : PT. PLN Sektor Belawan – HAR Turbin 

 

 

Gbr 4.3. Instalasi pemipaan pompa air umpan (Boiler Feed Pump) 

  Dilanjutin dengan data sebagai berikut : 

  Diameter pipa masuk  : 150 mm = 6 inch 

  Diamter pipa keluar  : 100 mm = 4 inch 

  Siku  pada  sisi masuk  : 7 ( 900 ) elbo 

  Siku  pada sisi keluar  : 7 ( 900 ) 2 ( 450 ) elbo 

  Tekanan sisi masuk  : 9,6 Bar 

  Tekanan sisi keluar  : 121,2 Bar 

  Panjang (L) pipa sisi masuk : 24 m 

  Panjang (L) pipa sisi keluar : 26 m 

  Bahan pipa   : Cast iron  

  Frekuensi   : 50 Hz 

  Jumlah impeller BFP  : 12 impeller  

 Jenis pompa    : Multi stage pompa sentrifugal  

 

  



4.1.2.  Diagram alir prencanaan pompa air umpan ketel uap 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gbr. 4.4  Diagram alir prencanaan pompa air umpan ketel uap 
 

Persiapan 

1. Pengambilan data di PT. PLN  
sector belawan 

2. Mencatat ukuran – ukuran dari 
data yang dibutuhkan untuk 

perancangan 
 

3. Perancangan poros pompa 

4. Perhitungan head total, losses, 
disain impeller. 

5. Perancangan sudu impeller 

Hasil perencanaan 

Kesimpulan 

STOP 

6. Perancangan diffuser 

7. Perancangan bantalan 

8. Perancangan pasak 

Tidak  

Iya 



4.2.   Menghitung  head total 

Head pompa adalah energi persatuan berat yang harus disediakan 

untuk mengalirkan sejumlah zat cair yang di rencanakan sesuai kondisi 

instalasi pompa atau tekanan untuk mengalirkan sejumlah zat cair, yang 

umumnya dinyatakan dalam satuan panjang 

 

 

 

 

 

  

 

Gbr 4.5. Head pompa 

Jika zat cair mengalir melalui suatu instalasi pompa, maka zat cair 

akan mengalami hambatan pada pipa, dengan demikian menimbulkan 

kerugian – kerugian pada hisap dan tekan, head total dapat diketahui 

dengan rumus di bawah ini : 

g

v
HlHpHaH total .2

2

++∆+=
     (4.1) 

 

 Dimana :  Ha    =  Head statis total (m) 

  Head ini adalah perbedaan tinggi antara muka air    

  disisi keluar dan disi isap tanda positif (+) dipakai   

  apabila muka air di sisi keluar lebih tinggi dari  

  pada sisi isap. 



    ∆Hp =  Perbedaan head tekanan yang bekerja pada kedua 

permukaan air (m) 

    Hl    = Berbagai kerugian head dipipa, katup, belokan , 

sambungan. 

  
��

�.�
    = Head kecepatan keluar (m) 

          g      = gravitasi )/8,9( 2sm  

  Maka : 
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4.2.1. Menghitung head kecepatan fluida

   Untuk menghitung head kecepatan, dapat di nyatakan 

dengan rumus kontinitas. 

Q1 = Q2 

         A1 . V1 =  A2 . V2      (4.2) 
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 4.2.2.  Menghitung head losses (Hl) 

     Head losses adalah kerugian atau kehilangan yang terjadi di 

dalam pipa yang di akibatkan berbagai factor, seperti siku, katup, 

gesekan air pada pipa. Nilai head losses dibutuhkan untuk 

mengetahui perhitungan persamaan tekanan dan head total diatas. 

4.2.3. Major head losses 

    Merupakan kerugian energy sepanjang saluran pipa yang di 

nyatakan dengan rumus : 
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   (4.3) 

  Harga f (factor gesekan) didapat dari diagram moody 

sebagai fungsi dari angka reynold number dan kekasaran relative 

(relative roughness – ε/D) yang nilainya dapat dilihat pada 

grafik, sebagai fungsi dari nominal diameter pipa dan 



kekasaran permukaan dalam pipa (ε) yang tergantung dari 

jenis material pipa. 

Table 4.2. Tabel kekerasan pipa 

 

 

 

 

 

 

  

 Berdasarkan data pada  PT. bahan pipa  Cast iron = 0,00026 m 

 m
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m
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00026,0
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m
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 Reynol number  : 
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 Nilai µ  = Kinematic viscosity dapat diketahui melalui table sebagai 

berikut, untuk temperature 172,9 oC = s
mx

20610174,0 −  

Table.  4.3.  Physical properties of water (SI unit ) hingga  oC 200 . 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Pompa & Kompresor, 2006 
 
 

 md 0017,0/ 1 =ε    20000001 =R  

 md 0026,0/ 1 =ε    30000002 =R
 

  



 Diagram 4.1. Moody diagram untuk pipa suction.  
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  Diagram 4.2.  Moody diagram untuk pipa discharge.  
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  21max HlpHlpHlp +=  

  mmmHlp 03,1103,1000.1max =+=
 

 

 

4.2.4. Minor head losses 

  Merupakan kerugian head pada sambungan dan katup yang 

terdapat sepanjang sistem perpipaan, dapat dinyatakan dengan 

rumus : 
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   (4.5) 

 Besaran ini menyatakan kerugian pada sambungan dan 

katup dalam ukuran panjang ekivalen dari pipa lurus. Nilai K 

(koefisien k) berdasarkan kerugian gesekan sepanjang pipa akibat 

sambungan – sambungan. Dapat dilihat pada table sebagai berikut : 

  



Table. 4.4. Koefisien  K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data pada PT. Pipa suction berdiameter 150 mm = 5,9 = 6 inch, dan 

diameter pada discharge 100 mm = 3,9 = 4 inch. Sepanjang pipa suction 

terdapat 7 elbo 900 dan sepanjang pipa discharge terdapat  7 elbo 900, 2 

elbo 450. 

Maka : 
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  21max HlfHlfHlf +=  

  mmmHlf 6)80,037,4(86,0max =++=  

   

  maxmaxmax HlfHlpHl +=  

  mmmHl 17603,11max =+=
 

 

4.2.5.  Menghitung  ∆Hp (perbandingan tekanan) 

Untuk menghitung perbedaan tekanan dapat menggunakan rumus 

tekanan head fluida di bawah ini :  
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       Maka : 
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HlHpHsdHssH total .2
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( ) ( ) mmmmmH total 133466,11751,12722320 =++++=  

 

Dikarenakan pompa sentrifugal multi stage ini menggunakan 12 

impeller didalam 1 pompa. Maka : 

( ) mmHp 10612/51,127246,1091382 ==−=∆
 

 

Maka :  

Htotal = Ha +  ∆Hp + Hl + 
��

�.�
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( ) ( ) mmmmH total 66,1171062320 ++++=  

mH total 6,167=  

 

 

 

 

 



4.3   Pemilihan jenis dan tingkat impeller pada pompa 

Dalam menentukan tipe impeller dan suatu pompa harus diketahui 

dahulu putaran spesifik dari pompa tersebut. Kecepatan spesifik adalah 

suatu istilah yang dipakai untuk memberikan klasifikasi impeller yang 

berdasarkan prestasi dan proporsinya tanpa memperhatikan ukuran actual 

dan kecepatan dimana pompa itu beroperasi. Untuk menghitung kecepatan 

pada pompa yang akan direncanakan dapat menggunakan persamaan di 

bawah ini : 

4
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Q
nns =

        (4.7) 

 Dimana : 

 n  = Putaran motor, rpm ( n = 2980 rpm) 

 Q = Debit pada pompa, m ( Q = 151 m3/h) 

 H = Head pompa 

 Maka : 
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Dengan melihat gambar dibawah ini, maka ditentukan jenis 

impeller yaitu “ Moderate – speed impeller “. Dengan isapan tunggal dan 

satu tingkat pompa sudah dapat bekerja dengan baik. 

Centrifugal Pump 
Mixed-flow 

impeller 
Aksial – flow 

impeller 
Low – speed 

impeller 
Moderate – 

speed impeller 
High – speed 

impeller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ns = 40-60 

    D1/D2 = 2,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ns = 60-150 

    D1/D2 = 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ns = 150-300 

 D1/D2 = 1,6 -1,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ns = 300-600 

    D1/D2 = 1,2 -1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ns = 600-1000 

    D1/D2 = 0,5 

 

Gbr 4.6. Jenis – jenis impeller berdasarkan putaran spesifik 

 4.3.1 Effisiensi operasional pompa 

  a. Effisiensi hidrolis  ηh   

       Effisiensi hidrolis  ηh   = (0,75 – 0,85) diambil = 0,85   

  b. Effisiensi mekanis  ηh   

       Effisiensi mekanis  ηm   = (0,9 – 0,95) diambil = 0,95 
 

  c. Effisiensi volumetris ηv 

    Effisiensi volumetris ηv = 0,94 – 0,995 diambil = 0,98 



Sehingga untuk effisiensi operasionalnya : 

  
98,095,085,0 xxop =η

 

         
79,0=  

Effisiensinya operasional pompa opη  = 0,63 – 0,84 ini berarti opη

yang direncanakan memenuhi persyaratan. 

 

 

  



4.4.  Poros  

Poros adalah komponen terpenting yang akan memutar impeller yang 

dihubungkan dengan pasak, poros merupakan komponen stasioner yang 

berputar, biasanya yang berpenampang bulat yang akan mengalami beban 

puntir dan lentur atau gabungannya. 

Kadang poros ini dapat mengalami tegangan tarik, kelelahan, 

tumbukan atau pengaruh konsentrasi tegangan yang akan terjadi pada 

diameter poros yang terkecil atau pada poros yang terpasang alur pasak, hal 

ini biasanya dilakukan pada penyambungan atau penghubungan antar 

komponen agar tidak terjadi pergeseran. 

 

 

 

 

 Gbr 4.7. Poros  

 

Pada perencanaan ini poros, memindahkan daya (N) sebesar  649 kW dan 

putaran (n) sebesar 2980 rpm.  

Daya      (N)   = 649     kW 

Putaran   (n)   = 2980  rpm 

 

Jika P adalah daya nominal output dari motor  penggerak, maka faktor 

keamanan dapat diambil dalam perencanaan. Jika faktor koreksi adalah fc (Tabel 

4.5) maka daya rencana Pd (kW) sebagai beriku 

PfcPd ⋅=  )(kW         (4.8) 

ds 



 Dimana : Pd  = Daya rencana 

  fc  = faktor koreksi 

  P   = Daya 

Tabel. 4.5. Faktor koreksi daya yang akan ditransmisikan (fc) 

Daya yang di transmisikan Fc 

Daya rata-rata yang diperlukan 

Daya maksimum yang diperlukan 

Daya normal 

1,2 - 2,0 

0,8 - 1,2 

1,0 - 1,5 

  

 Sumber : lit. 1 hal 7, Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin, Sularso dan Kiyokatsu Suga 

 

Faktor koreksi (fc) daya maksimum yang diperlukan 1.0 – 1,5. 

diambil fc = 1,3 Maka daya rencana Pd adalah : 

 PfcPd ⋅=  

  6493,1 ⋅=  

  7.843=  kW  

 

Jika momen puntir (torsi) adalah T (kg.mm), maka torsi untuk daya 

maksimum : 

 
n

Pd
xT 51074,9=            (4.9) 

 
2980

7.843
1074,9 5xT =  

 66,275759=T  mmkg⋅  

 



Tabel. 4.6. Standart bahan poros baja paduan 

Standart  dan 
Macam 

Lambang Perlakuan panas 
Kekuatan tarik 

(kg/mm2) 

Baja khrom nikel 

(JIS G 4102) 

SNC 2 

SNC 3 

SNC 21 

SNC 22 

- 

- 

Pengerasan kulit 

- 

85 

95 

80 

100 

Baja khrom nikel 

molibden (JIS G 

4103) 

SNCM 1 

SNCM 2 

SNCM 7 

SNCM 8 

SNCM 22 

SNCM 23 

SNCM 25 

- 

- 

- 

- 

Pengerasan kulit 

“ 

“  

85 

95 

100 

105 

90 

100 

120 

 

Sumber : lit. 1 hal 3, Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin, Sularso dan Kiyokatsu Suga 

     Tegangan geser yang di izinkan : 

 
21 sfsf

B
a ⋅

=
στ

         (4.10) 

     dimana :  

 aτ   = tegangan geser yang diizinkan poros (kg/mm²) 

 Bσ  = kekuatan tarik bahan poros (kg/mm²) 

 1sf  = faktor keamanan akibat pengaruh massa untuk bahan S-C 

 (baja karbon) diambil 6,0 sesuai dengan standart ASME  

 2sf = faktor keamanan akibat pengaruh bentuk poros atau daya 



 poros, harga sebesar 1,3 - 3,0 maka di ambil 1,3  

Dilihat pada table 4.6 Bahan poros di pilih baja khromm nikel 

molibden (JIS G 4103) lambang SNCM22 dengan kekuatan tarik 90=Bσ

2/ mmkg  

           maka : 
21 sfsf

B
a ⋅

=
στ  

 =  
9.10,6

90

⋅
 

 = 894,7  2/ mmkg  

Pertimbangan untuk momen diameter poros : 

    

3/1
1,5









⋅⋅⋅= TCKd bt

a
s τ      (4.11) 

          dimana : 

 sd =  diameter poros (mm) 

 aτ = tegangan geser yang diizinkan poros (kg/mm²) 

 T  = momen torsi rencana (kg.mm) 

 bC = faktor keamanan terhadap beban lentur harganya 1,2 - 2,3 

 (diambil 1,2). 

 tK = faktor bila terjadi kejutan dan tumbukan besar atau kasar 1,5 –  

 3,0 (diambil 1,6) 

maka : 

  
3/1

66,2757592,16,1
894,7

1,5







 ⋅⋅⋅=sd  

  93,69=  mm 70=  mm ( sesuai dengan tabel 3.3.) 



 

Tabel 4.7. Diameter poros 

4,5 *11,2 28 40 55 70 (105) 

 12 30  56 71 110 

  *31,5 42  75  

5 *12,5 32  60 80    *112 

   45  85 120 

  35  63   

*5,6 14 *35,5 48  90 125 

 (15)  50  95 130 

6 16 38  65 100  

 

Sumber : lit. 1 hal 9, Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin, Sularso dan Kiyokatsu Suga 

Keterangan :  1. Tanda * menyatakan bahwa bilangan yang bersangkutan  

  dipilih dari bilangan standar. 

 2.  Bilangan di dalam kurung hanya dipakai untuk bagian  

  dimana akan dipasang bantalan gelinding. 

Pada diameter poros di atas 70 mm, maka tegangan geser yang 

terjadi pada poros adalah : 

3

1,5

sd

T⋅=τ
                (4.12) 

dimana : 

 τ  = tegangan geser (kg/mm2) 

 T  = momen torsi rencana (kg.mm) 

 sd = diameter poros (mm)  



maka : 

  370

66,2757591,5 ⋅=τ  

 
343000

26.1406374=  

 1,4=  2/ mmkg  

 

Berdasarkan perhitungan di atas maka poros tersebut aman di pakai 

karena tegangan geser yang terjadi lebih kecil dari tegangan geser yang 

diizinkan yaitu  : 4,1 < 7,894 kg/mm2 ( aman ). 

  



4.4.1 Diagram alir perencanaan poros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gbr 4.8. Diagram alir perencanaan poros 

S T A R T 

1. Daya yang ditransmisikan : P = kW 
 Putaran poros : n =  2980 rpm 

 2. Faktor koreksi : fc = 1,3 

3. Daya rencana : Pd = 843,7 kW 

4. Momen puntir rencana : T = 30599,2 kg.mm 

5. Bahan poros JIS G4103, SNCM 22 
 kekuatan tarik : σB = 90 kg/mm2 

 Faktor keamanan Sf1 = 6, Sf2 = 1,9 

6. Tegangan geser yang diizinkan : τa = 7,894 kg/mm2 

8. Diameter poros : ds = 70 mm 

9. Tegangan geser : τ =  4,1 kg/mm2 

7.    Faktor koreksi untuk 
       momen puntir Kt = 1,6 

Faktor lenturan : Cb = 1,2 
 

10. aτ > τ  

           S T O P 

            E N D 

Tidak  

Iya 



4.5.   Design impeller 

Impeller adalah komponen yang berputar dari pompa sentrifugal yang 

berfungsi untuk mentransfer energi dari motor dengan mempercepat cairan 

keluar dari pusat rotasi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gbr 4.9. Impeller 

 

Untuk mendisign sebuah impeller, terlebih dahulu harus 

mengetahui Q (kapasitas aliran), N (input daya), head total yang tertera 

pada spesifikasi diatas. 

4.5.1 Perancangan Impeller 

Adapun  bagian dan dimensi dari pada impeller berdasarkan 

sigitiga kecepatan dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  Gbr 4.10. Segitiga kecepatan pada impeller 

4.5.2 Diameter hub impeller  ( )Dh  

 
)(8 porosDiameterDpDh +=    (4.14) 

mmDh 708+=  

1000.78mmDh=
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)3()53( 1vmendekatiakandikarens
mdipilihs

mVSuc →−=
 

4.5.3. Diameter sisi masuk (suction flange) 

suc
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.
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π
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     (4.15) 
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4.5.4. Diameter eyes of impeller  ( )Do  

2)(
.

.4
Dh

v

Q
D

suc
suc +=

π
    (4.16) 
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1000151,0023,0)10084,6(0177,0 03 xmxDsuc ==+= −
 

mmDsuc 151=  

( ) mmDD o 1511 ==  

4.5.5. Kecepatan tangensial pada sisi masuk impeller  ( )1U  
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.. 1
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nD
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π=
      (4.17) 
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2980.151,0.14,3
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2980.151.14.3
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rpmmrpmmm
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s
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9,1412
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4.5.6. Laju kecepatan relative fluida terhadap impeller sisi masuk 

(Vr 1=W1) 

1

1
1tan

U

Vr=β
      (4.18) 

111 .tan UVr β=
 

000
1 20)2510( =→−= dipilihβ  

s
m

s
mVr 5,85,23.20tan 0

1 ==
 

4.5.7. Lebar impeller sisi masuk ( )1b  

8,0)9,08,0(1 =→−= dipilihkontraksiFactorE
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1
1 ... EVrD

Q
b
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     (4.19) 
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mmb 131 =
 

4.5.8. Sudut tangensial pada sisi masuk impeller  







 = 0

,

90α
 

4.5.9. Diameter sisi luar impeller ( )2D  

8,0)95,08,0( DipilihcoefisienheadOver →−=θ  

n

H
D totalθ.5,84

2 =
     (4.20) 

2980

6,1678,0.5,84
2

m
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mmm
m

D 293293,0
2980
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4.5.10. Kecepatan tangensial pada sisi keluar impeller  ( )2U  

60

.. 2
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nD
U

π=  
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2980.294,0.14,3

60

2980.293.14.3
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U ==  

s
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2 ==  

4.5.11. Laju kecepatan relative fluida terhadap impeller sisi keluar 

(Vr 2=W2) 

2

2
2tan

U

Vr=β
 

222 .tan UVr β=
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2 30)4015( =→−= Dipilihβ  

s
m

s
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2 ==
 

 

4.5.12. Lebar impeller sisi keluar ( )2b  

9,0)95,09,0(2 =→−= dipilihkontraksiFactorE  
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2 ... EVrD
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mmb 22 =  

4.5.13. Komponen kecepatan tangensial actual sirkulasi aliran( )2Vu  

2

21
2 tanβ

VrU
Vu

−=
      (4.21) 

s
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m
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m
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−
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4.5.14. Komponen  actual kecepatan tangensial actual sirkulasi 

aliran ( )actualVu2  

65,0)75,065,0(
'

dipilihs →−=η  

2

'

2 . VuVu sactual η=
     (4.22) 

s
m

s
mVu actual 7,2139,33.65,02 ==

 

 

 



4.5.15. Kecepatan absolute pada sisi keluar impeller ( )2V  

( ) ( )2
2

2
22 VrVuV +=      (4.23) 

( ) s
mV 5,426,180732,26)39,33( 22

2 ==+=
 

4.5.16. Sudut outlet yang sebenarnya( )2α  

2

2
2

.tan

Vu

VrArc=α
     (4.24) 

6,2
39,33

32,26.tan
2 == Arcα  

  



4.5.17.   Diagram alir perencanaan impeller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Gbr 4.11. Diagram alir perencanaan impeller 

S T A R T 

2. Ha = Hs+Hd = 20+23 = 43 m 
    Head tekanan = ∆Hp = 106 m 
         Head losses = 17 m 
         V2/ 2. g   = 1,66 m 

 

5. Diameter hub Impeller Dh = 78 mm 
   Diameter Eyes of Impeller Do = 151 mm 
 Kecepatan T. sisi masuk U1 = 23,5 m/s 
 Lebar sisi masuk impeller b1 = 5 mm 

7. Kecepatan T. sisi keluar U2 = 45,6 m/s 
 Lebar sisi luar impeller b2 = 2 mm 

9. Kecepatan tangensial actual sirkulasi 
aliran Vu2 = 7,62 m/s 

           S T O P 

            E N D 

1. Diameter Poros = 70 mm 
 

10.  Kecepatan absolut  V2 = 40 m/s 

11. D1,D2 dan V2 

 

4. β1 = 10o – 25o 

6. β2 = 15o - 40o 

8. Diameter luar impeller D2 = 293 

3. Head total = 167,6 m 
 

Tidak  Iya 



4.6.   Sudu impeller 

Sudu impeller adalah blade – blade pada impeller, sudu sudu itu yang 

melentingkan air secara konteniyu. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada 

gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

Gbr 4.12.  Sudu impeller 

 

4.6.1.  Bentuk sudut 

Sudu terdiri dari 3, yaitu : 

1. Forward curve vanes (melengkung kedepan) 

gUHtdan .2/90 2
2

0
1 >>β  

2. Straight atau radial vanes 

gUHtdan .2/90 2
2

0
2 ==β  

3. Backward curve vanes (melengkung kebelakang) 

gUHtdan .2/90 2
2

0
2 <<β  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Gbr. 4.13.  Macam – macam jenis sudu 

4.6.2. Perancangan sudu impeller 

Adapun perancangan sudu impeller sebagai beriku : 

4.6.2.1.  Jumlah sudut (Z) 

  sudurataratasudutm −=β  

  0
000

21 25
2

50

2

3020

2
==+=+= βββm  

  ( ) ( )( ) mDDDDZ βsin./5,6 1212 −+=      (4.25) 
  ( ) ( )( ) 025sin.151,0294,0/151,0294,05,6 mmmmZ −+=  

  ( ) ( )( ) 8422,0.143,0/445,05,6 == mmZ
 

4.6.2.2.   Jarak antara sudu (circum ferential pitch vane) sisi isap  

        
( )1L

 

        Z

D
L 1

1

.π=
         (4.26) 
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4.6.2.3.    Sisi Tekan ( )2L  

 Z

D
L 2

2

.π=
      (4.27) 



 mmm
m

L 115115,0
8

294,0.14,3
2 ===  

4.6.2.4.  Melukis bentuk impeller. 

Table. 4.8. table untuk pelukisan sudu. 

Ring R R2 β  cos β R. cos β Rb. Cos β b –  

Ra.Cos β a 
Rb2 – Ra2 ρρρρ    

1 75,5 5700,2 20 0,93 70,2 -   -   

a 93,25 8695,5 22,5 0,92 85,7 15,5 2995,3   

b 111 12321 25 0,90 99,9 14,2 3625,5   

c 128,75 16576,5 27,5 0,88 113,3 13,4 4255,5   

2 146,5 21462 30 0,86 125,9 12,6 4885,5   
 

Sumber : “Austin h church – pompa dan blower sentrifugal ” 
 

4.6.2.5.  Perubahan besar kelengkungan (ρ)ρ)ρ)ρ)    

1. 
)cos.cos.(2

22

aRabRb

RaRb
a ββ
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3. 
)cos.cos.(2
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c ββ
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5,4885 ==cρ
 



4.6.3.   Diagram alir perencanaan sudu impeller 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

      Gbr 4.14. Diagram alir perencanaan sudu impeller 
 

 

  S T A R T 

13. Melukis sudu Impeller 

          S T O P 

            E N D 

14.  Perubahan besar kelengkungan (ρ) 

10.  Jumlah sudu = z = 8 

11. Jarak antara sudu sisi isap = L1 =    
    59 mm 

 

12. Jarak antara sudu sisi tekan = L2 = 115 mm

 

1. Ha = Hs+Hd = 20+23 = 43 m 
    Head tekanan = ∆Hp = 106 m  

   Head losses = 17 m  
    V2/ 2. g   = 1,66 m 

3. Diameter hub impeller Dh = 78 mm 
   Diameter eyes of impeller Do = 151 mm 
 Kecepatan t. sisi masuk U1 = 23,5 m/s 
 Lebar sisi masuk impeller b1 = 5 mm 

5. Kecepatan t. sisi keluar U2 = 45,6 m/s 
 Lebar sisi luar impeller b2 = 2 mm 

4. β1 = 10o – 25o 

6. β2 = 15o - 40o 

8. Kecepatan tangensial actual sirkulasi       
aliran Vu2 = 7,62 m/s 

9.  Kecepatan absolut  V2 = 40 m/s 

15. Z, L1 dan L2 

 

A 

2. Head total = 167,6 m 
 

Tidak  

Iya 

7.    Diameter luar impeller D2 = 294 
 

B A B 

A B 



4.7  Diffuser 

 Diffuser adalah komponen pompa sentrifugal yang berfungsing 

meningkatkan tekanan fluida (

komponen penting untuk pompa 

 

  

 

 

        Gbr
              

4.7.1. Perancangan 

Adapun  bagian dan dimensi dari pada 

sigitiga kecepatan dapat dilihat sebagai berikut :

 

 

adalah komponen pompa sentrifugal yang berfungsing 

meningkatkan tekanan fluida (velocity head pressure), diffuser

komponen penting untuk pompa multi stage. 

 

 

Gbr 4.15. Peningkatan aliran tekanan diffuser  
             (increasing the flow passage cross section)

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gbr 4.16. Diffuser 

Perancangan diffuser 

Adapun  bagian dan dimensi dari pada diffuser berdasarkan 

sigitiga kecepatan dapat dilihat sebagai berikut : 

adalah komponen pompa sentrifugal yang berfungsing 

iffuser merupakan 

 

(increasing the flow passage cross section) 

berdasarkan 



 

 

 

 

 

 

 

Gbr 4.17. 

4.7.1.1.  Diameter hub 

8Dh dif =

Dhdif 8=
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4.7.1.2.  Diameter dalam 
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Gbr 4.17.  Sigitiga kecepatan pada diffuser 

Diameter hub diffuser 
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4.7.1.3. Diameter luar diffuser 

    Dengan mengambil referensi dari Khertagurov bahwa ns =  

101 maka perbandingan antara D4/D3 =  2 sehingga dalam 

perencanaan digunakan : 

2
3

4 =
D

D
       (4,30) 

34 .2 DD =  

mmD 612306.24 ==
 

 

4.7.1.4. Kecepatan tangensial pada sisi masuk diffuser   
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4.7.1.5. Lebar sisi dalam diffuser. 

Laju kecepatan relative fluida terhadap diffuser (inlet) 
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4.7.1.6.  Kecepatan tangensial pada sisi keluar diffuser   
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4.7.1.7.  Lebar sisi luar diffuser 

Laju kecepatan relative fluida terhadap diffuser (outlet) 
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4.7.1.8.  Jumlah Sudut 

   sudurataratasudutm −=β  
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 4.7.1.9.     Jarak antara sudu (circum ferential pitch vane) sisi isap  
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4.7.1.10.    Sisi Tekan  

   Z

D
L 4

4

.π=
      

(4,37) 

   mmm
m

L 240240,0
8

612,0.14,3
4 ===

 

 4.7.1.11     Melukis diffuser 

Table. 4.9. Table untuk pelukisan sudu. 

Ring R R2 β  cos β R. cos β
Rb. cos β b –  
Ra.cos β a Rb2 – Ra2 ρρρρ    

1 153 23409 20 0,93 142,29 -   -   

a 191,25 36576,56 22,5 0,92 175,95 33,66 13167,56   

b 229,5 52670,25 25 0,90 206,55 30,6 16093,69   

c 267,75 71690,06 27,5 0,88 235,62 29,07 19019,81   

2 306 93636 30 0,86 263,16 27,54 21945,94   
 

Sumber : “Austin h church – pompa dan blower sentrifugal ” 
 

 4.7.1.12  Perbedaan sudut kelengkungan diffuser.    
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4.7.2. Diagram alir perencanaan diffuser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   
 

    Gbr 4.17. Diagram alir perencanaan diffuser 

            S T A R T 

10.  Jarak antara sudu sisi isap = L3 = 120 mm 

S T O P 

         E N D 

11.  Jarak antara sudu sisi isap = L4 = 240 mm 

12.  Melukis diffuser 

13.  Perubahan lengkungan diffuser 

9. Jumlah sudu = z = 8 

4. β1 = 10o – 25o 

6. β2 = 15o - 40o 

2. Putaran spesifik = 101 

    3.  Diameter dalam diffuser D3 = 306 mm 
         Diameter luar diffuser D4 = 612 mm 

 

5. Kecepatan tangensial sisi masuk U3 = 47,7 m/s 
Lebar sisi masuk diffuser b3 = 3,2 mm 

 

7. Kecepatan tangensial sisi keluar U4 = 95,4 m/s 

Lebar sisi keluar diffuser b4 = 0,5 mm 

 8. U3,b3,U4,dan b4 

 

14. Z, L3,L4 

1.    Diameter hub diffuser =Dhdif =  302 mm 
 

Tidak  Iya 

Tidak  Iya 



4.8  Bantalan 

Bantalan adalah elemen mesin yang menumpu poros yang berbeban 

sehingga putaran dan getaran bolak 

tahan lama. Bantalan harus kokoh untuk memungkinkan poros serta elemen 

mesinnya bekerja dengan 

maka prestasi seluruh sistem akan menurun atau tidak berkerja semestinya.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Momen yang ditransmisikan dari poros 

(n) = 2980 rpm. 

 

Nomor Bantalan

Jenis 
terbuka 

Dua sekat
Dua sekat 

6000 
6001 
6002 
6003 
6004 
6005 
6006 
6007 
6008 
6009 
6010 
6011 
6012 

 
6001ZZ
6002ZZ
6003ZZ
6004ZZ
6005ZZ
6006ZZ
6007ZZ
6008ZZ
6009ZZ
6010ZZ
6011ZZ
6012ZZ

6001VV
6002VV
6003VV
6004VV
6005VV
6006VV
6007VV
6008VV
6009VV
6010VV
6011VV
6012

 

Sumber : lit. 1 hal 143, Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin, Sularso dan Kiyokatsu Suga

Bantalan adalah elemen mesin yang menumpu poros yang berbeban 

sehingga putaran dan getaran bolak - balik dapat berputar secara halus, dan 

tahan lama. Bantalan harus kokoh untuk memungkinkan poros serta elemen 

mesinnya bekerja dengan baik, jika bantalan tidak berfungsi dengan baik 

maka prestasi seluruh sistem akan menurun atau tidak berkerja semestinya.

Gbr 4.19. Bantalan gelinding 

Momen yang ditransmisikan dari poros 66,275759=T mmkg ⋅

Tabel 4.10. Bantalan bola 

Nomor Bantalan Ukuran luar (mm) 
Kapasitas 

nominal dinamis 
spesifik C (kg)

Dua sekat 
tanpa 

kontak 
D D B r 

 
6001VV 
6002VV 
6003VV 
6004VV 
6005VV 
6006VV 
6007VV 
6008VV 
6009VV 
6010VV 
6011VV 
6012VV 

10 
12 
15 
17 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
60 
70 

26 
28 
32 
35 
42 
47 
55 
62 
68 
75 
80 
85 
92 

8 
8 
9 
10 
12 
12 
13 
14 
15 
16 
16 
17 
18 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
1 
1 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
2 
2 

360 
400 
440 
470 
735 
790 
1030 
1250 
1310 
1640 
1710 
1780 
1850 

Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin, Sularso dan Kiyokatsu Suga 

Bantalan adalah elemen mesin yang menumpu poros yang berbeban 

balik dapat berputar secara halus, dan 

tahan lama. Bantalan harus kokoh untuk memungkinkan poros serta elemen 

baik, jika bantalan tidak berfungsi dengan baik 

maka prestasi seluruh sistem akan menurun atau tidak berkerja semestinya. 

mm dan putaran 

Kapasitas 
nominal dinamis 

(kg) 

Kapasitas 
nominal statis 

spesifik Co (kg)

196 
229 
263 
296 
465 
530 
740 
915 
1010 
1320 
1430 
1540 
1650 



Pada perhitungan ini telah diperoleh ukuran diameter porosnya ( sd ) sebesar 

(70 mm). Berdasarkan dari tabel 3.11 di atas maka ukuran - ukuran dari bantalan 

dapat ditentukan sebagai berikut : 

 92=D  mm 

 18=B  mm  

 2=r  mm  

Kapasitas nominal dinamis spesifik C  : 

 1850=C  kg  

Kapasitas nominal statis spesifik oC  : 

 1650=oC  kg  

Untuk bantalan bola alur dalam  014,0=
o

a
C

F  (direncanakan) dari tabel 3.12 di 

bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.11. Faktor - faktor V, X, Y dan X0, Y0 

Jenis bantalan 

Beban 

putar 

pd 

cincin 

dalam 

Beban 

putar 

pd 

cincin 

luar 

Baris 

tunggal 
Baris ganda 

e 

Baris 

tunggal 

Baris 

ganda Fa / VFr > 

e 

Fa /VFr ≤ e  Fa /VFr > 

e 

V X Y X Y X Y X0 Y0 X0 Y0 

Bantalan 

bola alur 

dalam 

Fa /C0 = 

0,014 

= 0,028 

= 0,056 

= 0,084 

= 0,11 

= 0,17 

= 0,28 

= 0,42 

= 0,56 

1 1,2 0,56 

2,30 

1,99 

1,71 

1,55 

1,45 

1,31 

1,15 

1,04 

1,00 

1 0 0,56 

2,30 

1,99 

1,71 

1,55 

1,45 

1,31 

1,15 

1,04 

1,00 

0,19 

0,22 

0,26 

0,28 

0,30 

0,34 

0,38 

0,42 

0,44 

0,6 0,5 0,6 0,5 

Bantalan 

bola sudut

α = 20o 

= 25o 

= 30o 

= 35o 

= 40o 

1 1,2 

0,43 

0,41 

0,39 

0,37 

0,35 

1,00 

0,87 

0,76 

0,66 

0,57 

1 

1,09 

0,92 

0,78 

0,66 

0,55 

0,70 

0,67 

0,63 

0,60 

0,57 

1,63 

1,41 

1,24 

1,07 

0,93 

0,57 

0,68 

0,80 

0,95 

1,14 

0,5 

0,42 

0,38 

0,33 

0,29 

0,26 

1 

0,84 

0,76 

0,66 

0,58 

0,52 

 
 

Sumber : lit. 1 hal 135, Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin, Sularso dan Kiyokatsu Suga 

 



Beban aksial bantalan aF  : 

 014,0⋅= oa CF       (4.40) 

 1,23014,01650 =⋅=  kg  

Dari tabel di atas juga dapat diketahui harga beban radial rF  dengan menggunakan 

persamaan : 

 e
Fv

F

r

a >
⋅        (4.41) 

dimana : v  = beban putar pada cincin dalam 

 e  = 0,19 

 

maka : 
ev

F
F a

r ⋅
=  

 57,121
19,01

1,23 =
⋅

= kg  

Dengan demikian beban ekivalen dinamis P  dapat diketahui melalui persamaan di 

bawah ini : 

 ar FYFXP ⋅+⋅=       (4.42) 

dimana : P  = beban ekivalen (kg) 

 rF  = beban radial (kg) 

 aF  = beban aksial (kg) 

 YX ,  = harga - harga baris tunggal yang terdapat dalam tabel 3.12 di atas 

maka : 

 1,2330,257,12156,0 ⋅+⋅=P  

  20,121=  kg  

Jika C  (kg) menyatakan beban nominal dinamis spesifik dan P  (kg) beban 

ekivalen dinamis, maka faktor kecepatan nf  bantalan adalah : 

 
3/1

3,33







=
n

f n

       (4.43) 



 =






=
3/1

2980

3,33
nf 0,223 

 

Faktor umur bantalan hf  : 

 
P

C
ff nh ⋅=

       (4.44) 

 =⋅=
20,121

1850
223,0 403,3  

 

Umur nominal dari bantalan hL  : 

 ( )3500 nh fL ⋅=       (4.45) 

 ( ) =⋅= 3403,3500 31,19719  jam 

 

 

 

 

 

 

  



4.8.1.  Diagram aliran bantalan gelinding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gbr 4.20.  Diagram alir perencanaan bantalan 

S T A R T 

1. Momen yang ditransmisikan 
275759,6 kg.mm 

2. Nomor nominal yang diasumsikan. 
Kapasitas nominal dinamis 

spesifik : C = 1850 kg 
Kapasitas nominal statis spesifik : 

Co = 1650 kg 

3. Cincin yang berputar dalam 
∑ Fa / Co = 0,014 , faktor e = 0,19 

∑ Fa / V . ∑ Fr : faktor X 
faktor Y 

Beban ekivalen dinamis : P = 121,20 kg 

4. faktor kecepatan : fn = 0,223 
Faktor umur : fh = 3,403 

5. Umur : Lh = 19719,31 jam 

6. Lh atau Ln : Lha 

7. Nomor nominal bantalan 
 Pasan, ketelitian, dan 

 umur bantalan 
 

S T O P 

E N D 

Tidak  

Iya 



      Pasak atau 

menetapkan atau mengunci bagian bagian mesin, pada kali ini pasak 

digunakan untuk mengunci atau menghubungkan poros dan 

sehingga impeller

Pada perencanaan ini 

Putaran (n) sebesar 2980 rpm.

Daya      (N)   = 649     kW

Putaran   (n)   = 2980  rpm

  

 

  
894,7

5



=sd

  93,69=

 

 

4.9.1  Lebar pasak 

  Lebar pasak mempunyai ukuran standard nya yang di 

sesuaikan untuk ukuran 

4.9.     Pasak 

Pasak atau keys merupakan elemen mesin yang digunakan untuk 

menetapkan atau mengunci bagian bagian mesin, pada kali ini pasak 

digunakan untuk mengunci atau menghubungkan poros dan 

impeller ikut berputar dengan poros. 

  

 

 

Gbr 4.21. Pasak 

Pada perencanaan ini pasak, memindahkan daya (N) sebesar 

0 rpm. Seperti data pada perencaan poros. 

649     kW 

0  rpm 

 66,275759=T  mmkg⋅  

3/1

66,2757592,16,1
894

1,5



⋅⋅⋅  

93 mm 70=  mm (diameter poros) 

.1  Lebar pasak (b)  

Lebar pasak mempunyai ukuran standard nya yang di 

sesuaikan untuk ukuran – ukuran design poros. Perlu diperhatikan 

merupakan elemen mesin yang digunakan untuk 

menetapkan atau mengunci bagian bagian mesin, pada kali ini pasak 

digunakan untuk mengunci atau menghubungkan poros dan impeller 

aya (N) sebesar  649 kW dan 

Lebar pasak mempunyai ukuran standard nya yang di 

ukuran design poros. Perlu diperhatikan 



bahwa lebar pasak sebaiknya antara 25 

Lebar pasak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.12. Tabel 

Setelah dilihat maka dipilihlah dimensi penampang pasak :

 ( ) mmb 20=

 

4.9.2. Tinggi pasak 

 Tinggi pasak mempunyai ukuran standard nya yang di 

sesuaikan untuk ukuran 

dilihat pada tabel 4.12

 Setelah dilihat maka dipilihlah dimensi penampang pasak :

 ( ) mmh 12=

4.9.3. Kedalaman pasak pasak

bahwa lebar pasak sebaiknya antara 25 – 35 % dari diameter poros, 

Lebar pasak dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.12. Tabel dimensi standart pasak. 

Setelah dilihat maka dipilihlah dimensi penampang pasak :

mm, dikarenakan ukuran ini sesuai dengan design poros.

Tinggi pasak (h) 

Tinggi pasak mempunyai ukuran standard nya yang di 

sesuaikan untuk ukuran – ukuran design poros. tinggi pasak dapat 

dilihat pada tabel 4.12 

Setelah dilihat maka dipilihlah dimensi penampang pasak :

mm, dikarenakan ukuran ini sesuai dengan design poros.

Kedalaman pasak pasak ( )t  

35 % dari diameter poros, 

 

Setelah dilihat maka dipilihlah dimensi penampang pasak : 

, dikarenakan ukuran ini sesuai dengan design poros. 

Tinggi pasak mempunyai ukuran standard nya yang di 

ukuran design poros. tinggi pasak dapat 

Setelah dilihat maka dipilihlah dimensi penampang pasak : 

, dikarenakan ukuran ini sesuai dengan design poros. 



 Kedalama pasak mempunyai ukuran standard nya yang di 

sesuaikan untuk ukuran – ukuran design poros. tinggi pasak dapat 

dilihat pada tabel 4.12. 

Setelah dilihat maka dipilihlah dimensi penampang pasak : 

( ) ( ) ( ) mmtmmtmmt tirus 9,3,9,4,5,7 21 === , dan mmC 60,0=   

dikarenakan ukuran ini sesuai dengan design poros. 

4.9.4. Gaya tangensial yang bekerja ( )F  

 Jika momen rencana dari poros adalah T (kg.mm), dan 

diameter poros adalah ( )sd  mm, maka gaya tangensial  F (kg) pada 

permukaan poros adalah : 

    ( )2/sd

T
F =

    (4.46) 

Maka : 

( ) kg
mm

mmkg
F 7878

2/70

.275759 ==  

4.9.5. Panjang Pasak (l)  

 Untuk pasak, umumnya dipilih bahan yang mempunyai 

kekuatan tarik lebih dari 60 (kg/mm2), atau lebih kuat dari bahan 

poros. Kadang – kadang sengaja dipilih bahan yang lemah untuk 

pasak, sehingga pasak akan lebih dahulu rusak dari poros atau 

nafnya. Ini disebabkan harga pasak yang murah serta mudah 

menggantinya. 

  Maka : 



Jika bahan pasak dipilih baja khrom nikel molibden (JIS G 4103) – 

SNCM25 Perngerasan kulit, maka 

)/(120 2mmkgk =τ  

Dan bahan poros 

)/(90 2mmkgs =τ  

Untuk mendapatkan panjang pasak dapat menggunakan rumus 

dibawah ini 

    k

ssd
L

τ
τπ

.
2

.=
           (4.47) 

 Maka : 

( )
( )2

2

/120
/90

.
2
70.14,3

mmkg

mmkgmm
L =  

75,0.110mmL =  

mmmmL 836,82 ==  

 4.9.6. Pengecekan kekuatan geser dan kekuatan normal 

�$�%&'&� ($�$)

�$�%&'&� �*)+&,
=  

- . . .  τ � .
/

2
1

16
 . τ� . (/)3

 

  

( )32

2

70.)/(90.
16

14,3
2

70
.)/(120.20.83

mmkg

mm
mmkgmmmm 









=  

  
( )

3343000.90.196,0

35.120.20.83

mm

mmmmmm=  

  15,1
6050520
6972000

3

3

==
mm

mm
 



  amanpasakdesainmakakeamanansyarat c 5,1==
τ
σ

 

  Setelah melakukan perhitungan diatas perlu di perhatikan 

untuk melakukan pengecekan keamanan terhadap lebar dan panjang 

terhadap poros dengan cara sebagai berikut : 

 ( )( ) amandb s 35,0285,025,0285,070/20/ <<==  

 ( )( ) amandL s 5,1185,175,0185,170/83/ <<==  

 Maka didapatlah : 

 Ukuran dimensi pasak = 20 x 12 (standard) 

 Panjang  Pasak yang aktif = 83 mm 

 Bahan pasak = baja khrom nikel molibden (JIS G 4103) –   

SNCM25 Perngerasan kulit, perlakuan panas 

  



4.9.7. Diagram alir   Pasak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gbr 4.22.  Diagram alir  perencanaan pasak 

S T A R T 

1. Daya yang ditransmisikan P (kw) = 649 kW 
Putaran poros n (rpm) = 2980 rpm 

 Putaran poros : n =  3500 rpm

4. Diameter poros ds (mm) = 70 mm 

5. Gaya tangensial F(kg) = 7878 kg 

9. b/ds : 0,25 – 0,35 
    l/ds : 0,75 – 1,5 

10. Ukuran pasak b x h 
 Panjang pasak l (mm) 

 Bahan pasak, perlakuan panas 
 

S T O P 

E N D 

2. Faktor koreksi fc 
Momen rencana T (kg.mm) 

3. bahan poros, perlakuan panas 
kekuatan tarik (kg/mm2) 

Faktor keamanan 

6. Dimensi Pasak ( b x h ) = (20 x 12) mm 
t1  dan t2 = (7,5 x 4,9) mm 

7. Bahan pasak = Baja khrom nikel   molibden (JIS G 
4103) SNCM25 = 120 kg/mm2 

 

8.  Pajang Pasak l (mm) = 83 mm 
b/ds : 0,285 
l/ds : 1,18 

 

Tidak  

Iya 



4.10. Perhitungan Daya Hidrolik dan Efesiensi pompa. 

 4.10.1. Daya Hidrolik 

Daya hidrolik (daya pompa teoritis) adalah daya yang 

diperlukan untuk mengalirkan sejumlah zat cair. Daya hidrolik 

dapat di hitung dengan rumus dibawah ini : 

                
QHPh total ..γ=     (4.47) 

Dimana : Ph       = Daya hidrolik (kW) 

      γ          = Berat jenis (kN/m3) 

      Htotal   = Head total (m) 

      Q        = Debit Air (m3/s)  

Maka : 

s
mm

m
KgPh

3

3 041,0.1334.3,894=  

s
mm

m
kNPh

3

3 041,0.1334.77,8=  

kWPh 6,479=  

 4.10.2. Effesiensi pompa. 

Effesiensi pompa merupakan perbandingan antara output 

dan input atau antara daya hidrolis pompa dengan  daya poros 

pompa. Harga effesiensi yang tertinggi sama dengan satu harga 

effesiensi pompa yang didapat dari pabrik pembuatannya. Rumus 

effesiensi dapat dilihat seperti berikut ini : 

                     
%100x

Ps

Ph
np =

     (4.48) 

  
Dimana :   np        = Effesiensi pompa (%) 



                       Ph       = Daya hidrolis (kW) 

                    Ps    = Daya poros (kW) 

Maka : 

%100
649

66,479
x

kW

kW
np=

 

%10073,0 xkWnp=  

  
%73,0=np

 
4.11. Kavitasi Thoma 

Pada  sistem  pemipaan  yang  menggunakan  pompa  sentrifugal  

sangat  mungkin terjadi  kavitasi  yang  dipengaruhi  oleh  kecepatan  

aliran  dan  perbedaan  penampang yang menyebabkan terjadinya 

penurunan tekanan sampai turun di bawah tekanan uap jenuhnya sehingga 

menyebabkan terjadinya fenomena yang disebut kavitasi.  

Kavitasi adalah  peristiwa  terbentuknya  gelembung-gelembung  

uap  di  dalam  cairan  yang dipompa  akibat  turunnya  tekanan  cairan  

sampai  di  bawah  tekanan  uap  jenuh  cairan pada  suhu  operasi  pompa.  

Gelembung  uap  yang  terbentuk  dalam  proses  ini mempunyai  siklus  

yang  sangat  singkat. Untuk mengetahui kavitasi yang terjadi pada pompa 

sentrifugal dapat ketahui menggunakan rumus di bawah ini : 

                                    N

NSV

H

H
=σ

      (4.49) 

  
Dimana :   σ         = Kavitasi Thoma  

                       Hsvn       = HPSH R (m) / HPSH yang diperlukan 

                    Hn    = Head total dari titik effisiensi maximum 



Maka : 

m

m

1334

7
=σ  

)(005,0 Baik=σ  

Untuk menghindari kavitasi hindari instalasi yang banyak 

belokan tajam yang menyebabkan aliran fluida meningkat dan 

turunnya tekanan yang dapat menyebabkan kavitasi. Dikarenakan 

tekanan tinggi akan menurunkan nilai kavitasi pada pompa 

sentrifugal, kavitasi dapat menyebabkan abrasi, pecahan pada 

impeller. 

 

 

  



BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Pada perencanaan pompa ini berfungsi untuk memindahkan fluida berupa 

air dari feed water tank menuju drum boiler yang nanti nya air akan di rubah fasa 

nya. Dalam perencanaan ini digunakan jenis pompa sentrifugal multi stage dengan 

:. 

1. Head Total berdasarkan perhitungan 167,6 m untuk perbandingan 

setiap impeller karena impeller terdiri dari 12 dalam satu pompa. 

2. Head Total maximum 1334 m terjadi akibat tinggi nya tekanan pada 

sisi dischage 121,2 Bar 

3. Kerugian Head pada pipa keseluruhan sebesar 17 m 

4. Head statis sebesar (z) Hss (20) + Hsd (23) = 43 m 

5. Diameter pipa suction sebesar 4 inch atau 100 mm 

6. Diameter pipa discharge sebesar 6 inch atau 150 mm 

7. Putaran spesifik sebesar 101 berdasarkan putaran spesifik inilah 

didapat impeller sentrifugal yang digunakan pada perencanaan ini. 

8. Diameter dalam impeller. Pompa sentrifugal pada sisi masuk sebesar 

151 mm. 

9. Diameter luar impeller. Pompa sentrifugal pada sisi masuk sebesar 293 

mm, dengan jumlah sudu 8 buah. 

10. Diameter dalam diffuser. Pompa sentrifugal pada sisi masuk sebesar 

306 mm. 



11. Diameter luar impeller. Pompa sentrifugal pada sisi masuk sebesar 612 

mm, dengan jumlah sudu 8 buah  

12. Diameter poros sebesar 70 mm dengan bahan baja khromm nikel 

molibden (JIS G 4103) Lambang SNCM22. 

13. Dimensi Bantalan pompa, D = 92 mm, B = 18, r = 2 mm. perkiraan 

umur bantalan, 31,19719  jam  

14. Dimensi pasak, lebar = 20 mm, tinggi = 12 mm, Panjang = 83 mm, dan 

Kedalaman pasak = ( ) ( ) ( ) mmtmmtmmt tirus 9,3,9,4,5,7 21 ===  

mmC 60,0=  

15. Besarnya Head total mempengaruhi diameter impeller. 

16. Daya hidrolis yang terjadi pada perhitungan ini adalah 476,6 kW 

17. Effisiensi pompa yang terjadi adalah 0,73 % diharapkan pompa dapat 

bekerja dengan baik 

18. Kavitasi yang terjadi adalah 0,005, nilai kavitasi yang rendah sangat 

baik untuk membuat pompa tahan lama. 

19. Kecepatan fluida meninggalkan diffuser 95,4 m/s diharapkan dapat 

memenuhi asupan air boiler. 

 

5.2.  Saran 

1.  Untuk menentukan tipe impeller harus diketahui dahulu putaran 

 spesifik dari pompa tersebut. 

2.   Hitung lah terlebih dahulu head total untuk mendapatkan ukuran 

 impeller yang ideal. 



3. Carilah lebih banyak sumber – sumber yang menerangkan 

 perencanaan pompa sentrifugal, untuk mendapatkan pembelajaran 

 yang lebih baik untuk masa yang akan datang. 
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